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Термины и определения принятые в работе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или 

обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснаб-

жения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснаб-

жения и водоотведения; 

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование 

в качестве питьевой или технической воды; 

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питье-

вой или технической воды абонентам с использованием централизованных 

или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водо-

снабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды або-

нентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между со-

бой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, 

за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теп-

лоснабжения; 

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа 

местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных насто-

ящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водо-

снабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объек-

ты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения;  
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7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или 

технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости 

также путем очистки, химической подготовки и других технологических 

операций, осуществляемых с водой; 

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также 

- инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горяче-

го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 

сточных вод; 

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокуп-

ность показателей, характеризующих физические, химические, бактериоло-

гические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее темпе-

ратуру; 

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерче-

ский учет) - определение количества поданной (полученной) за определен-

ный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств 

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; 

11_1) локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, 

обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в 

централизованную систему водоотведения (канализации);  

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения 

и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использова-

нием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом само-

стоятельно; 

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооруже-

ния и устройства, технологически не связанные с централизованной систе-
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мой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования 

или пользования ограниченного круга лиц; 

13_1) нормативы состава сточных вод - устанавливаемые в целях охра-

ны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих 

веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную 

систему водоотведения (канализации);  

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, вхо-

дящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том 

числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) во-

доотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - 

юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных си-

стем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем. В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организа-

циям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизован-

ных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем;  

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридиче-

ское лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горя-

чего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях настояще-

го Федерального закона к организациям, осуществляющим горячее водо-

снабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, 

отдельных объектов таких систем;  
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17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-

дения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-

ственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих 

полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного само-

управления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения;  

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой во-

ды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- 

бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

18_1) показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, 

качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для 

контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвести-

ционной программы, производственной программы организацией, осуществ-

ляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотве-

дение, а также в целях регулирования тарифов;  

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) 

минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду 

и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Фе-

дерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами 

или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в про-

центах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 

1 января 2016 года;  

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходи-

мости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, 

осуществляемые с водой; 
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21) производственная программа организации, осуществляющей горя-

чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - 

производственная программа), - программа текущей (операционной) дея-

тельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов дея-

тельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, харак-

теризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства 

сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в сточных водах; 

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - 

сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы во-

доотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо-

ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения 

предназначена для приема таких вод; 

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизо-

ванной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначен-

ная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд 

населения или для производства пищевой продукции; 

25) техническое обследование централизованных систем горячего во-

доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка тех-

нических характеристик объектов централизованных систем горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

25_1) транзитная организация - организация, осуществляющая эксплу-

атацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 

на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и 

соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации 

критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водо-

проводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к 
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транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);  

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных 

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 

сетей; 

27) централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

значенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепло-

вой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без от-

бора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплово-

го пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения); 

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

значенных для водоотведения; 

28_1) централизованная система водоотведения поселения или город-

ского округа - комплекс технологически связанных между собой инженер-

ных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселе-

ния или городского округа;  

29) централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

значенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 

технической воды абонентам. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых 

при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единооб-

разию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 

782, с изменениями и дополнениями от 22.05.2020 г. «О схемах водоснабже-

ния и водоотведения». 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется 

при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни-

зированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) во-

доотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери-

стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением 

природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схемы водоснабже-

ния и водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион-

ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-

ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном 

порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, дей-

ствующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения); 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями; 

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотве-

дения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
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водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по 

прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горяче-

го водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод або-

нентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, 

на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения 

сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализа-

ции) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоот-

ведения. 

 

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения, 

создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального 

закона №416-ФЗ от 07 декабря 2011 года (с изменениями и дополнениями от 

01.04.2020 г.) «О водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охра-

няемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государ-

ства, а также внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и 

(или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и во-

доотведения. 

Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения и во-

доотведения сельского поселения Курумоч является договор №200/21 от 

28.04.2021 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области.  

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-

деляющим территориальное развитие сельского поселения и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения, является его Генеральный план. 

В Генеральном плане принят проектный период до 2030 года. 



 11

Документы, предоставленные на актуализацию 

На актуализацию предоставлены: 

 «Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области на 2013 - 2022 го-

ды», утвержденная Постановлением Администрации сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области № 109 от 

07.06. 2013 г.; 

 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-

ры сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Са-

марской области на период 2014-2023 годы», утверждённая решением Со-

брания представителей сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области №72/20 от 02.11.2016 г.; 

 Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельско-

го поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской об-

ласти на период с 2020 по 2032 годы», утвержденная Постановлением ад-

министрации сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области № 336 от 01.12.2020 г.; 

 Программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения на территории 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2019 – 2021 годы», утвержденная Постановлением адми-

нистрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волж-

ский Самарской области № 552 от 21.12.2018 г.; 

 Постановление Администрации сельского поселения Курумоч муници-

пального района Волжский Самарской области от 04.10.2019 №514 «Об 

утверждении Порядка подготовки и утверждения Генерального плана 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самар-

ской области, внесения в него изменений, его реализации»; 
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 Схема территориального планирования муниципального района Волж-

ский Самарской области, утвержденная решением Собрания представи-

телей муниципального района Волжский Самарской области №731 от 

13.07.2009; 

 Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области, разработанный Государственным унитар-

ным предприятием Самарской области, институтом «ТеррНИИграждан-

проект» в 2013 г., утвержденный решением Собрания представителей 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самар-

ской области № 103/45 от 09.12.2013 г., с изменениями, внесенными ре-

шением Собрания представителей сельского поселения Курумоч третьего 

созыва муниципального района Волжский Самарской области №263/74 от 

29.04.2020 г.; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 

по Самарской области № 63.СЦ.04.000.Т.000167.02.12 от 27.02.2012 г. на 

проект «Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод хозяй-

ственно-питьевого назначения МУП «Курумоченский ПЖРТ» муници-

пального района Волжский Самарской области» (для водозабора №1 с. 

Курумоч), выполненный ООО «Стройресурс» в 2011 г.; 

 Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Са-

марской области» по результатам санитарно-эпидемиологической экспер-

тизы № 04/00338 от 06.02.2012 г. на проект «Зоны санитарной охраны во-

дозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого назначения МУП «Ку-

румоченский ПЖРТ» муниципального района Волжский Самарской об-

ласти» (для водозабора №1 с. Курумоч); 

 Заключение по отчету «Поиски и оценка запасов подземных вод для пи-

тьевого водоснабжения населения Волжского района (с. Курумоч, п. 
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Власть труда)», выполненный Куйбышевской гидрогеологической экспе-

дицией в 2008 г. 
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ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского по-
селения и деление территории на эксплуатационные зоны 
 

Сельское поселение Курумоч расположено в северной части муници-

пального района Волжский Самарской области.  

Сельское поселение Курумоч граничит с сельскими поселениями 

Волжский и Новый Буян Красноярского района, располагаясь на пути между 

самыми значимыми и крупными городскими округами Самарской области – 

г.о. Самара и г.о. Тольятти. 

В состав сельского поселения Курумоч входят четыре населённых 

пункта:  

1) Село Курумоч является административно-культурным центром сель-

ского поселения Курумоч. Расположено оно в восточной части сельского по-

селения, на берегу реки Курумки, которая делит село на две части.  

2) Поселок Власть труда расположен в юго-западной части террито-

рии сельского поселения Курумоч, южнее железнодорожного полотна, в 500 

м восточнее станции Мастрюково, в трех километрах от административного 

центра поселения. На севере территория поселка ограничена железной доро-

гой, на юге – Мастрюковскими озерами и заболоченной территорией, на за-

паде – лесным массивом. 

3) Железнодорожная станция Курумоч (пристанционный населенный 

пункт) расположена в юго-восточной части поселения по обе стороны желез-

ной дороги на расстоянии 3 км от административного центра поселения – се-

ла Курумоч. Представлен он тремя улицами: Гагарина, Ново-Вокзальная и 

Сосновая. 
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4) Железнодорожная станция Мастрюково (ЖГИЗ) состоит из двух 

частей. В географическом отношении расположена в юго-западной части по-

селения, по обе стороны железнодорожного полотна, в семи километрах от 

центра поселения. Северная часть с пристанционными зданиями размещается 

непосредственно вблизи железнодорожного полотна. Вторая часть, ЖГИЗ – 

юго-западнее железнодорожного полотна, на берегу озера Мастрюково. 

 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из ко-

торых главными являются следующие: расположение, мощность и качество 

воды источника водоснабжения, рельеф местности. 

Система водоснабжения с.п. Курумоч включает в себя следующие тех-

нологические комплексы: 

- водозаборные устройства (ВЗУ); 

- резервуары чистой воды (РЧВ); 

- насосные станции II-го подъема; 

- напорные и магистральные водоводы, распределительные сети, ко-

лодцы, водоразборные колонки и пожарные гидранты. 

Водоснабжение населённых пунктов на территории с.п. Курумоч осу-

ществляется из подземных водоисточников.  

Централизованным водоснабжением «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч» обеспечены такие населенные пункты как: с. Курумоч и п. Власть 

труда. 

с. Курумоч и п. Власть Труда 

Централизованное водоснабжение с. Курумоч и п. Власть Труда осу-

ществляется за счет подземных вод с помощью артезианских скважин, рас-

положенных на двух водозаборах: водозабор №1 находящийся в с. Курумоч и 

водозабор №2, находящийся в п. Власть Труда. Оба водозабора посредством 

водоводов объединены в общую схему.  

Водозабор № 1 расположен в с. Курумоч, состоит из четырех скважин 

№№ 1, 2, 12, 13, введенных в эксплуатацию в период с 1991 по 2008 г.г.,  
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оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ, с помощью которых вода 

по внутренним сетям подается в резервуар-накопитель чистой воды объемом 

400 мᶾ. Вода с данного резервуара, насосами 1Д 200-90б (3 шт.) насосной 

станции II-го подъема, подается на распределительные резервуары-

накопители объемами 200 мᶾ и 700 мᶾ. После данных резервуаров вода рас-

пределяется самотеком по потребителям с. Курумоч. В связи с тем, что сква-

жины № 1 и № 2 водозабора №1 с. Курумоч выработали свой дебит, и на во-

дозаборе № 1 остались в работе две скважины № 12 и № 13, основная нагруз-

ка по водозабору приходится на скважины водозабора № 2 п. Власть Труда. 

Водозабор № 2 расположен в п. Власть Труда, состоит из шести арте-

зианских скважин № 2÷7, введенных в эксплуатацию в период с 1964 по 2008 

г.г., оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ.  Вода со скважин по-

ступает в два резервуара-накопителя объемом по 100 мᶾ каждый и насосами 

К 100-65-200 и К 80-50-200 насосной станции II-го подъема с двух резервуа-

ров направляется в резервные емкости водозабора № 1. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, полив приуса-

дебных участков и пожаротушение.  

Уличные водопроводные сети с. Курумоч протяженностью 50,47 км 

смонтированы из стальных и чугунных труб диаметрами 57÷200 мм. Улич-

ные водопроводные сети п. Власть Труда протяженностью 12,0 км смонтиро-

ваны из стальных и ПЭ труб диаметрами 57÷200 мм. На сетях установлены 

пожарные гидранты и водоразборные колонки. 

 

Железнодорожная станция Курумоч 

Централизованное водоснабжение ж/д станции Курумоч осуществляет-

ся от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается водозабором под-

земных вод из артезианской скважины.  

Уличные водопроводные сети ж/д станции Курумоч смонтированы из 

стальных и ПВХ труб диаметрами 63 - 100 мм. Вода используется на хозяй-

ственно-питьевые нужды, пожаротушения и полив. 
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Железнодорожная станция Мастрюково (ЖГИЗ) 

Централизованное водоснабжение ж/д станции Мастрюково осуществ-

ляется от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается водозабором 

подземных вод из артезианской скважины.  

Уличные водопроводные сети ж/д станции Мастрюково смонтированы 

из стальных труб. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, по-

жаротушения и полив. 

Водоснабжение железнодорожной станции Мастрюково – ЖГИЗ осу-

ществляется из локальных водоисточников (шахтных колодцев и артезиан-

ских скважин), т.к. в этом населенном пункте водопровод отсутствует. 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. 

№782, с изменениями и дополнениями от 22.05.2020 г. «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения» "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной 

ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 

обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизо-

ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения.  

В с.п. Курумоч системы централизованного холодного водоснабжения 

обслуживают организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» и 

«РЖД». 

Таким образом, на территории сельского поселения Курумоч располо-

жены две эксплуатационные зоны холодного водоснабжения:  

- «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» (эксплуатация централи-

зованных систем водоснабжения села Курумоч и поселка Власть труда); 

- организация «РЖД» (эксплуатация централизованных систем водо-

снабжения населенных пунктов ж/д станция Курумоч и ж/д станция Мастрю-

ково). 

В с.п. Курумоч системы централизованного горячего водоснабжения 

обслуживает организация: Муниципальное унитарное предприятие «Тепло 
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Волжского района» (МУП «Тепло Волжского района»). Таким образом, на 

территории сельского поселения Курумоч расположена одна эксплуатацион-

ная зона горячего водоснабжения:  

- МУП «Тепло Волжского района». 

На рисунке 2.1.1 представлено расположение населенных пунктов, 

входящих в сельское поселение Курумоч. 

 

 

Рисунок 2.1.1 - Расположение населенных пунктов сельского поселения  
Курумоч 
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2.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизо-
ванными системами водоснабжения 

 

Подключено к системе водопровода «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч» все жители села Курумоч (7944 чел.) и поселка Власть труда (671 

чел.). Централизованным хоз. питьевым водоснабжением обеспечено 100% 

населения представленных двух населенных пунктов. 

В сельском поселении Курумоч централизованной системой холодного 

водоснабжения не охвачена часть населенного пункта ж/д станция Мастрю-

ково – ЖГИЗ. Обеспечение водой осуществляется из артезианских скважин и 

шахтных колодцев. 

 

Территории п. Власть труда, ж/д станции Курумоч, ж/д станции Ма-

стрюково (ЖГИЗ), а также районы индивидуальной малоэтажной застройки и 

некоторые многоквартирные жилые дома села Курумоч не охвачены центра-

лизованной системой горячего водоснабжения. Население пользуется водой 

из индивидуальных источников теплоснабжения, автоматизированных кот-

лов различной модификации, обеспечивающих отопление и горячее водо-

снабжение. 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на кото-
рых водоснабжение осуществляется с использованием централизован-
ных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем хо-
лодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных 
систем водоснабжения 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 

декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменени-

ями и дополнениями от 01.04.2020 г.) – централизованная система холодного 

водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инже-
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нерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки 

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

Системы холодного водоснабжения 

В сельском поселении Курумоч существует три централизованные си-

стема холодного водоснабжения для нужд населения и организаций: 

- село Курумоч и поселок Власть труда - подземные источники водоза-

бора – скважины «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч»; 

- ж/д станция Курумоч - источник водозабора – скважина «РЖД»; 

- ж/д станция Мастрюково - источник водозабора – скважина «РЖД». 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения 

и устройства, технологически не связанные с централизованной системой 

холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц. 

На территории с.п. Курумоч нецентрализованная система холодного 

водоснабжения присутствует в населенном пункте ж/д станция Мастрюково 

(ЖГИЗ) и в некоторых районах частного сектора населенных пунктов сель-

ского поселения Курумоч. 

 

Системы горячего водоснабжения 

На территории поселения находятся жилые дома различной категории 

благоустройства. Централизованная система горячего водоснабжения при-

сутствует только в многоквартирных жилых домах 6-й категории, горячая 

вода поступает населению от котельной села Курумоч.  

Абонентами ГВС по централизованной схеме теплоснабжения являют-

ся два 9-и этажных жилых дома (пр. Ленина 25, 27), общежитие (пр. Ленина 

24), два детсада №17 «Светлячок» (пр. Ленина 10) и №28 «Белочка» (ул. Жи-

гулевская 1а), административное здание (ул. Мира 6). 

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и 

устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием 
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которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоя-

тельно (Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ с 

изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г. «О водоснабжении и водоот-

ведении»).  

На территории сельского поселения нецентрализованной системой го-

рячего водоснабжения пользуются собственники жилых домов села Курумоч 

в районах индивидуальной малоэтажной застройки и многоквартирные жи-

лые дома (МКД), а также жители населенных пунктов: п. Власть труда, ж/д 

станция Курумоч, ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ). 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 01.04.2020 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и по-

становление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 

с изменениями и дополнениями от 22.05.2020 г. «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водо-

снабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснаб-

жения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и во-

доотведения: 

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии 

с расчетным расходом воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в с.п. 

Курумоч имеется три технологические зоны централизованных систем хо-

лодного водоснабжения: 

- I зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения села Курумоч и поселка Власть труда: водоснабжение населения осу-

ществляется из артезианских скважин, расположенных на двух водозаборах: 

водозабор №1 находящийся в с. Курумоч и водозабор №2, находящийся в п. 
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Власть Труда. Водозабор № 1 состоит из четырех скважин, из которых толь-

ко две скважины рабочие. Водозабор № 2 состоит из шести рабочих артези-

анских скважин. Оба водозабора посредством водоводов объединены в об-

щую схему. В схему водоснабжения кроме скважин входят резервуары-

накопители и насосные станции II-го подъема. 

- II зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения железнодорожной станции Курумоч: водоснабжение населенного 

пункта обеспечивается водозабором подземных вод из артезианской скважи-

ны.  

- III зона - технологическая зона системы централизованного водо-

снабжения железнодорожной станции Мастрюково: водоснабжение населен-

ного пункта обеспечивается водозабором подземных вод из артезианской 

скважины. 

 

Описание технологических зон централизованных систем холодного 

водоснабжения представлено в таблице 2.1.3.1. 

Таблица 2.1.3.1 – Технологические зоны систем холодного водоснабжения  

№ 
п/п 

Наименование 
технологической зоны 

Зона централизованного холодного 
водоснабжения 

I Подземные водозаборы с. Курумоч, п. Власть труда 

II Подземный водозабор ж/д станция Курумоч 

III Подземный водозабор ж/д станция Мастрюково 

 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в с.п. 

Курумоч имеется одна технологическая зона централизованных систем го-

рячего водоснабжения: 

- I зона – водогрейная котельная №1, расположенная в Волжском рай-

оне, с. Курумоч, ул. Мира, 6. 

Описание технологических зон централизованных систем горячего во-

доснабжения представлено в таблице 2.1.3.1. 
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Таблица 2.1.3.1 – Технологические зоны систем горячего водоснабжения  

№ 
п/п 

Наименование 
технологической зоны 

Зона централизованного горячего  
водоснабжения 

I Котельная №1 

с. Курумоч: 
два 9-и этажных жилых дома (пр. Ленина 
25, 27), общежитие (пр. Ленина 24), два 
детсада №17 «Светлячок» (пр. Ленина 10) 
и №28 «Белочка» (ул. Жигулевская 1а), 
административное здание (ул. Мира 6). 

 

2.1.4 Описание результатов технического обследования централи-
зованных систем водоснабжения 

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснаб-
жения и водозаборных сооружений 
 

с. Курумоч, п. Власть труда 

Техническое обследование централизованных систем холодного водо-

снабжения с.п. Курумоч, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. 

№437/пр, проводилось в 2013 г. организацией ЗАО «Стандарт». 

Право добычи подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения населения и абонентов с. Курумоч и п. Власть Тру-

да осуществляется на основании лицензии СМР 01954 ВР от 11.08.2015 г. на 

право пользования участками недр (срок окончания действия лицензии 

01.08.2021 г.). Утвержденный запас подземных вод в с.п. Курумоч составляет 

1066,0 тыс. мᶾ/год.  

 

В 2008 г. Куйбышевской гидрогеологической экспедицией проведены 

работы по «Поискам и оценке запасов подземных вод, используемых для пи-

тьевого водоснабжения населения Волжского района (с. Курумоч, п. Власть 

труда)».  

Водоснабжение с. Курумоч и п. Власть Труда осуществляется за счет 

подземных вод с помощью артезианских скважин, расположенных на двух 

водозаборах: водозабор №1, находящийся в с. Курумоч, и водозабор №2, 

находящийся в п. Власть Труда. Водозаборы расположены на расстоянии не 
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более 1100 м друг от друга. Оба водозабора посредством водоводов объеди-

нены в общую схему.  

 

Водозабор № 1 расположен в 1 км юго-западнее с. Курумоч и приуро-

чен к первой надпойменной левобережной террасе р. Волги с абсолютными 

отметками поверхности 45-47,5 м. Водозабор № 1 состоит из четырех сква-

жин, введенных в эксплуатацию в период с 1991 по 2008 г.г: 

- скважина № 27/08 (1) пробурена ООО «Посейдон» в 2008 г. до глуби-

ны 50 м, в настоящее время бездействует как малодебитная; 

- скважина № 52/08 (2) пробурена ООО «Посейдон» в 2008 г. до глуби-

ны 50 м, в настоящее время бездействует как малодебитная; 

- скважина № 5865 (12) пробурена ПМК-17 в 1991 г. до глубины 37 м, 

скважина является рабочей;  

- скважина № 5873 (13) пробурена ПМК-17 в 1991 г. до глубины 37 м, 

скважина является рабочей.  

Каждая из действующих скважин, в зависимости от дебита оборудова-

на насосами марки ЭЦВ 6-16-100, ЭЦВ 8-25-100, с помощью которых вода по 

внутренним сетям подается в резервуар-накопитель чистой воды объемом 

400 мᶾ. Вода с данного резервуара, насосами 1Д 200-90б (3 шт.) насосной 

станции II-го подъема, подается на распределительные резервуары-

накопители объемами 200 мᶾ и 700 мᶾ. После данных резервуаров вода рас-

пределяется самотеком по потребителям с. Курумоч. Скважины № 1 и № 2 

водозабора № 1 с. Курумоч выработали свой дебит, в связи с этим на водоза-

боре № 1 остались в работе две скважины № 12 и № 13. В таком режиме во-

дозабор работает с 2010 года. В настоящее время основная нагрузка по водо-

забору приходится на скважины водозабора № 2 п. Власть Труда. 

 

Водозабор № 2 расположен на юго-восточной окраине п. Власть труда, 

в 2,7 км юго-западнее с. Курумоч. В геоморфологическом плане - это первая 

надпойменная левобережная терраса р. Волга с абсолютными отметками по-
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верхности 45-48 м. Водозабор № 2 состоит из шести скважин, введенных в 

эксплуатацию в период с 1964 по 2008 г.г.: 

- скважина № 2/67 пробурена «Гидроспецстрой» в 2008 г. до глубины 

50 м, скважина является рабочей; 

- скважина № 3/84 пробурена ПМК-17 в 1984 г. до глубины 45 м, сква-

жина является рабочей; 

- скважина № 39/08 (4-64) пробурена «Посейдон» в 2008 г. до глубины 

50 м, скважина является рабочей; 

- скважина № 5/64 пробурена «Гидроспецстрой» в 1964 г. до глубины 

43 м, скважина является рабочей; 

- скважина № 6/67 пробурена «Гидроспецстрой» в 1967 г. до глубины 

45,5 м, скважина является рабочей; 

- скважина № 7/66 пробурена «Гидроспецстрой» в 1967 г. до глубины 

47 м, скважина является рабочей. 

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 8-25-100. Вода со сква-

жин водозабора №2 поступает в два резервуара-накопителя объемом по 100 

мᶾ каждый и насосами К 100-65-200 и К 80-50-200 насосной станции II-го 

подъема с двух резервуаров направляется в резервные емкости водозабора № 

1. 

Устьевые части всех водозаборных скважин обоих водозаборов обору-

дованы герметичными оголовками. Все скважины обустроены надземными 

кирпичными павильонами. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, полив приуса-

дебных участков и пожаротушение.  

Пожаротушение осуществляется из реки Курумки и пожарных гидран-

тов, установленных на водопроводной сети. На сети установлены водораз-

борные колонки. 

 

Приведенными исследованиями в отчете «Поиски и оценка запасов 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 
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Волжского района (с. Курумоч, п. Власть труда)» была доказана бесперспек-

тивность оценки ЭЗПВ по ряду причин: 

- внедрение специальных технологий по водоочистке, т.к. идет посто-

янный процесс загрязнения из-за слабой защищенности эксплуатируемого 

водоносного горизонта, а также несоответствия поясов ЗСО. Водозаборы 

расположены в зоне застройки. В воде отмечены несоответствия требовани-

ям СанПина. 

- невозможность увеличения производительности скважин из-за их 

долговечности и соответственно кальматации водоприемной части. 

- невозможность расширения водозаборов из-за отсутствия свободных 

площадей. 

 

В результате проведенных работ рекомендовано: ликвидировать водо-

забор №2 из-за отсутствия ЗСО и на втором водозаборе оставить действую-

щими только 4 скважины. 

Ввиду несоответствия качества питьевой воды нормам СанПин, и не-

возможности водозаборов № 1 и № 2 обеспечить заявленную потребность в 

воде 4,2 тыс. мᶾ/сут, в отчете «Поиски и оценка запасов подземных вод, ис-

пользуемых для питьевого водоснабжения населения Волжского района (с. 

Курумоч, п. Власть труда)» предложено ведение в эксплуатацию акчагыль-

ского водоносного комплекса на перспективном участке Южно-

Курумочского месторождения.  

Пробурено и опробовано 5 скважин. По сложности гидрогеологических 

условий месторождение соответствует II группе сложности. По результатам 

определения химического состава подземных вод, рекомендуемый водонос-

ный комплекс пригоден для хозяйственно-питьевых целей.  

 

В 2011 г. организацией ООО «Стройресурс» был составлен проект «Зо-

ны санитарной охраны водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого 

назначения МУП «Курумоченский ПЖРТ» муниципального района Волж-
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ский Самарской области» (для водозабора №1 с. Курумоч), получивший по-

ложительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия чело-

века по Самарской области № 63.СЦ.04.000.Т.000167.02.12 от 27.02.2012 г. 

На данный проект ЗСО в 2012 г. организацией ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Самарской области» было составлено экспертное заключе-

ние по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №04/00338 

от 06.02.2012 г.  

Согласно проекту ЗСО, эксплуатируемый водоносный комплекс нео-

ген-четвертичных отложений водозабора №1 относится к защищенным (вре-

мя просачивания загрязненных вод составляет 476 суток). Так же защищен-

ность водоносного горизонта обосновывается наличием над водоносными 

породами (песками) достаточно мощной (до 12-25 м) толщи слабопроницае-

мых неоген-четвертичных суглинков и глин. Для защищенных подземных 

вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м 

от водозабора.  

Радиус второго пояса ЗСО для водозабора №1 составляет 133 м. 

Граница третьего пояса ЗСО для водозабора №1 составляет вверх по 

потоку 1494 м, вниз по потоку – 430 м, по ширине зоны 818 м. 

В пределах двух поясов ЗСО водозаборных скважин, в основном, попа-

дает территория самих водозаборных скважин (водозабор №1), частично са-

дово-огородные участки (в районе водозабора №2). Объекты, предоставляю-

щие угрозу микробного загрязнения, согласно данным проекте, отсутствуют.  

В границах третьего пояса ЗСО водозаборов попадает большая часть 

селитебной зоны п. Власть труда (малоэтажная застройка), а также террито-

рия одной из нефункционирующих промплощадок Жигулевской птицефаб-

рики, часть линии железной дороги «Самара-Жигулевское море», часть об-

водной дороги «п. Волжский - г. Тольятти», часть территории бывшего про-

филактория «Жигулевская жемчужина», земли сельскохозяйственного 



 28

назначения (пастбища, входящие в состав с.п. Курумоч), а также лесной мас-

сив, примыкающий на востоке к водозабору №1. 

Техническое состояние действующих скважин обоих водозаборов удо-

влетворительное, все скважины оборудованы типовыми индивидуальными 

ограждениями, а нагорной стороны скважины обвалованы для предотвраще-

ния попадания в скважины талых и дождевых вод. 

 

Краткая характеристика источников водоснабжения с. Курумоч и п. 

Власть труда представлена в таблице 2.1.4.1.1. 

Таблица 2.1.4.1.1 - Характеристика источников водоснабжения с. Курумоч и 

п. Власть труда  

№ 
п/п 

Место  
расположения 

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Глубина 
скважин, 

м 

Дебит, 
м3/ч 

Год вы-
полнения 
последних 
ремонтных 

работ 

Состояние 
на 2021 г. 

 

с. Курумоч 
водозабор №1  

1 Скважина № 27/08 (1) 2008 50 2 н/д не рабочее 
2 Скважина № 52/08 (2) 2008 50 2 н/д не рабочее 
3 Скважина № 5865 (12) 1991 37 16 2018 рабочее 
4 Скважина № 5873 (13) 1991 37 16 2018 рабочее 

п. Власть труда 
водозабор №2 

1 Скважина № 2/67 1967 57 25 2018 рабочее 
2 Скважина № 3/84 1984 45 25 2018 рабочее 
3 Скважина № 39/08 2008 50 10 2019 рабочее 
4 Скважина № 5/64 1964 43 25 2020 рабочее 
5 Скважина № 6/67 1967 45,5 25 2020 рабочее 
6 Скважина № 7/66 1967 47 25 2020 рабочее 

 

Приборы учета поднятой воды на скважинах - отсутствуют. Скважины 

№ 12 и № 13 водозабора № 1 работают бесперебойно. Скважины № 1 и № 2 

водозабора №1 с. Курумоч с 2010 года находятся в нерабочем состоянии. Все 

шесть скважин №№ 2÷7 водозабора № 2 работают по графику круглосуточ-

но. 
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Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на 

артезианских скважинах водозаборов с. Курумоч и п. Власть труда, пред-

ставлена в таблице 2.1.4.1.2.  

Таблица 2.1.4.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудования, 

установленного на артезианских скважинах водозаборов с. Курумоч и п. 

Власть труда 

№ 
п/п 

Место 
 размещения 

Марка 
оборудования 

Кол-
во, 
шт. 

Наличие 
автоматики 
регулиро-

вания 

 
Год вво-
да в экс-
плуата-

цию 

 
 

Износ,  
% 

с. Курумоч 
водозабор №1  

1 Скважина № 27/08 (1) ЭЦВ 6-16-100 1 н/д 1964 100 
2 Скважина № 52/08 (2) ЭЦВ 6-16-100 1 н/д 1964 100 
3 Скважина № 5865 (12) ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1982 75 
4 Скважина № 5873 (13) ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1982 75 

п. Власть труда 
водозабор №2 

1 Скважина № 2/67 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 80 
2 Скважина № 3/84 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 80 
3 Скважина № 39/08 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 2006 90 
4 Скважина № 5/64 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 
5 Скважина № 6/67 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 
6 Скважина № 7/66 ЭЦВ 8-25-100 1 н/д 1964 90 

 

Краткая техническая характеристика сооружений водозаборов с. Куру-

моч и п. Власть труда представлена в таблице 2.1.4.1.3. 

Таблица 2.1.4.1.3 - Краткая техническая характеристика сооружений водоза-

боров с. Курумоч и п. Власть труда    

Место размещения, 
краткая характеристика 

Года ввода в 
эксплуатацию 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Текущее 
техническое 

состояние на 2021 
г. 

с. Курумоч 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1 у 
насосной станции II подъема, V=400 мᶾ 

1998 1 
Аварийное.  

Требуется замена 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1, 
V=200 мᶾ 

2010 1 Удовл. 

Резервуар-накопитель на водозаборе №1, 
V=700 мᶾ 

2011 1 Удовл. 
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Место размещения, 
краткая характеристика 

Года ввода в 
эксплуатацию 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Текущее 
техническое 

состояние на 2021 
г. 

п. Власть труда 
Резервуар-накопитель на водозаборе №2, 
V=100 мᶾ 

1976 2 Удовл. 

 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-

новленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребле-

ния. 

 

Железнодорожная станция Курумоч 

Централизованное водоснабжение ж/д станции Курумоч осуществляет-

ся от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается водозабором под-

земных вод из артезианской скважины.  

Уличные водопроводные сети ж/д станции Курумоч смонтированы из 

стальных и ПВХ труб диаметрами 63 - 100 мм.  

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, полив приуса-

дебных участков и пожаротушение. На территории ж/д станции Курумоч по-

жаротушение обеспечивается из артезианской скважины. Забор воды произ-

водится из накопительной емкости, куда вода закачивается глубинными 

насосами. 

 

Железнодорожная станция Мастрюково  

Централизованное водоснабжение ж/д станции Мастрюково осуществ-

ляется от источника «РЖД». Водоснабжение обеспечивается водозабором 

подземных вод из артезианской скважины. Уличные водопроводные сети ж/д 

станции Мастрюково смонтированы из стальных труб.  

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, полив приуса-

дебных участков и пожаротушение. На территории ж/д станции Мастрюково 
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пожаротушение обеспечивается путем забора воды насосной станцией из ар-

тезианской скважины в водонапорную башню объемом 15 м3. 

 

2.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки 
воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схе-
мы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества во-
ды 

 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского посе-

ления Курумоч - отсутствуют.  

Исследование артезианской воды на водозаборах с.п. Курумоч на про-

ведение химического анализа подземных вод в 2021 г. проводила гидрохи-

мическая лаборатория ООО «Центр мониторинга водной и геологической 

среды» (Аттестат аккредитации № ААС.А.00374 выдан 25.09.2019 г.). 

 

Согласно протоколам измерений №№ 273÷276 от 18.03.2021 г., каче-

ство питьевой воды на водозаборах № 1 и № 2, а также из распределительной 

сети с. Курумоч и п. Власть труда - не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.3684-21 по показателю: общей жесткости (8,1±0,5 мг/дмᶾ).  

 

Протоколы лабораторных испытаний приведены в Приложении №1. 

 

Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабо-

ров с.п. Курумоч по санитарно-химическим показателям за 2021 г. приведе-

ны в таблицах 2.1.4.2.1 ÷ 2.1.4.2.4. 
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Таблица 2.1.4.2.1 - Результаты исследования качества подземных вод на 

участке водозабора №1 (скважины №12 и №13) с. Курумоч по санитарно-

химическим показателям за 2021 г.  

 

Таблица 2.1.4.2.2 - Результаты исследования качества подземных вод на 

участке водозабора №2 (скважины №№ 2÷5) п. Власть труда по санитарно-

химическим показателям за 2021 г.  

 

№ 
п/п 

Определяемые  
показатели 

Ед. изм. 

Норматив 
качества 
(согласно 
СанПиН 

2.1.3684-21) 

Протокол № 275 от 
18.03.2021 г. 

Скв. № 12 Скв. № 13 

1 Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9 7,57±0,2 7,56±0,2 
2 Окисляемость перманганатная мгО2/ дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 
3 Общая минерализация мг/дм³ 1000 725,0 732,0 
4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 550,0±49,5 556,0±50,0 
5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,45±0,11 0,42±0,11 
6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 
7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 
8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  350,0±21,3 352,0±21,4 
9 Нефтепродукты  мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 
10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 
11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 

№ 
п/п 

Определяемые  
показатели 

Ед. 
изм. 

Норматив 
качества 
(согласно 
СанПиН 
2.1.3684-

21) 

Протокол № 274 от 18.03.2021 г. 

Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5 

1 
Водородный  
показатель (рН) ед. рН 6-9 7,34±0,2 7,31±0,2 7,32±0,2 7,39±0,2 

2 
Окисляемость  
перманганатная 

мгО2/ 
дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 1,1±0,2 1,1±0,2 

3 
Общая  
минерализация мг/дм³ 1000 716,0 726,0 739,0 714,0 

4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 546,0±49,1 554,0±49,9 568,0±51,1 568,0±51,1 
5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,32±0,08 0,34±0,08 0,28±0,07 0,36±0,07 
6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 8,1±0,5 8,1±0,5 
8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  340,0±20,7 344,0±20,9 342,0±20,8 336,0±20,5 
9 Нефтепродукты  мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 
11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
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Таблица 2.1.4.2.3 - Результаты исследования качества подземных вод на 

участке водозабора №2 (скважины №6 и №7) п. Власть труда по санитарно-

химическим показателям за 2021 г.  

 

Таблица 2.1.4.2.4 - Результаты исследования качества подземных вод перед 

поступлением в распределительные сети с. Курумоч и п. Власть труда по са-

нитарно-химическим показателям за 2021 г.  

№ 
п/п 

Определяемые  
показатели 

Ед. изм. 

Норматив 
качества 
(согласно 
СанПиН 

2.1.3684-21) 

Протокол № 273 от 
18.03.2021 г. 

Скв. № 6 Скв. № 7 

1 Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9 7,41±0,2 7,42±0,2 
2 Окисляемость перманганатная мгО2/ дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 
3 Общая минерализация мг/дм³ 1000 679,0 684,0 
4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 514,0±46,3 518,0±46,6 
5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,44±0,11 0,45±0,11 
6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 
7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 
8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  330,0±20,2 332,0±20,3 
9 Нефтепродукты  мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 
10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 
11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 

№ 
п/п 

Определяемые  
показатели 

Ед. изм. 

Норматив 
качества 
(согласно 
СанПиН 
2.1.3684-

21) 

Протокол № 276 от 18.03.2021 г. 

перед поступле-
нием в распред. 
сеть с. Курумоч 

перед поступле-
нием в распред. 
сеть п. Власть 

труда 

1 
Водородный  
показатель (рН) ед. рН 6-9 7,39±0,2 7,41±0,2 

2 
Окисляемость  
перманганатная 

мгО2/ 
дм³ 5,0 1,2±0,2 1,2±0,2 

3 
Общая  
минерализация мг/дм³ 1000 720,0 723,0 

4 Сухой остаток мг/дм³ 1000 552,0±49,7 556,0±50,0 
5 Ион аммония мг/дм³ 2,0 0,32±0,08 0,38±0,08 
6 Нитрит-ион мг/дм³ 3,0 <0,02 <0,02 
7 Жесткость общая Ж⁰ 7,0 8,1±0,5 8,1±0,5 
8 Гидрокарбонаты  мг/дм³  336,0±20,5 334,0±20,4 
9 Нефтепродукты  мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 
10 АПАВ мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 
11 Фенолы (летучие) мг/дм³ 0,1 <0,0005 <0,0005 
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2.1.4.3 Описание состояния существующих насосных централизо-
ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 
энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и уста-
новленного уровня напора (давления) 
 

Характеристика насосного оборудования, установленного на скважи-

нах, представлена в подразделе 2.1.4.1.2. 

На территории водозаборов № 1 с. Курумоч и № 2 п. Власть труда рас-

положены две насосные станции II подъема. 

Насосная станция II подъема водозабора №1: 

В насосной станции II подъема установлены сетевые насосы 1Д 200-

90б (3 шт.) (подача 160 м3/час, напор 62 м). Насосы станции водозабора №1 

села Курумоч подают воду из резервуара-накопителя чистой воды объемом 

400 мᶾ в распределительные резервуары-накопители объемами 200 мᶾ (1 шт.), 

400 мᶾ (2 шт.) и 700 мᶾ (1 шт.). 

Насосная станция II подъема водозабора №2: 

В насосной станции II подъема установлены сетевые насосы К 100-65-

200 (подача 100 м3/час, напор 50 м) и К 80-50-200 (подача 50 м3/час, напор 50 

м). Насосы станции водозабора №2 поселка Власть труда подают воду из 

двух резервуаров-накопителей объемом по 100 мᶾ каждый в резервные емко-

сти водозабора № 1. 

Характеристика насосного оборудования, установленного в насосных 

станциях II-го подъема с. Курумоч и п. Власть труда представлена в таблице 

2.1.4.3.1. 

Таблица 2.1.4.3.1 - Характеристика насосного оборудования, установленного 

в насосных станциях II-го подъема с. Курумоч и п. Власть труда 

Место установки 
Марка 

оборудова-
ния 

Кол-во, 
шт. 

Характеристика  
насоса 

Характеристика  
двигателя 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м.в.ст. 

мощ-
ность, 

кВт 

частота 
враще-

ния, 
об/мин 

с. Курумоч 



 35

Место установки 
Марка 

оборудова-
ния 

Кол-во, 
шт. 

Характеристика  
насоса 

Характеристика  
двигателя 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м.в.ст. 

мощ-
ность, 

кВт 

частота 
враще-

ния, 
об/мин 

Насосная II-го подъема, 
водозабор №1 

1Д 200-90 б 3 160 62 44 2900 

п. Власть труда 
Насосная II-го подъема, 
водозабора №2 

К 100-65-200 2 100 50 30 3000 

Насосная II-го подъема, 
водозабора №2 

К 80-50-200 1 50 50 15 3000 

 

Состояние всех насосов – удовлетворительное. Регулирование работы 

насосов происходит автоматически. Арматура обвязки насосов (задвижки и 

обратные клапаны) находится в рабочем состоянии. На выходе с каждой 

насосной станции стоят коммерческие приборы учета воды ВСХ-150. Все 

приборы учета поверены, находятся в рабочем состоянии. 

 

Высокий износ основных фондов негативно отражается на ресурсной 

эффективности предприятия. Так наблюдается высокий уровень удельного 

расхода электрической энергии на перекачку 1 м³ холодной питьевой воды, 

который в 2020 г. в с.п. Курумоч составил 1,62 кВт·ч/м³ поданной воды в 

сеть, что значительно превышает средние показатели по водоканалам России 

(0,65÷0,95).  

 

2.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных 
сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 
определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс-
портировки по этим сетям 
 

Водопроводные сети с. Курумоч и п. Власть труда («МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч») 

Снабжение абонентов населенных пунктов холодной питьевой водой 

надлежащего качества осуществляется через централизованную систему се-



 36

тей водопровода. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и 

надежность водоснабжение напрямую зависят от состояния трубопроводов. 

Водопроводные сети с. Курумоч и п. Власть труда закольцованы еди-

ным водоводом. Общая протяжённость существующих водопроводных сетей 

в селе Курумоч и поселке Власть труда составляет 50,47 км. Трубопроводы 

водопроводных сетей выполнены из стальных, а/ц, чугунных и ПВХ труб. 

Диаметр варьируется от 20 до 325 мм. 

Срок эксплуатации и степень износа отдельных участков водопровод-

ных сетей составляет около 50 лет, износ (в среднем) составляет 80%. 

Глубина прокладки трубопроводов системы водоснабжения 1,5 м, что 

ниже уровня промерзания грунта в зимний период, который составляет 0,79 

м, а в особо холодные месяцы может достигать 1,21 м для данного климати-

ческого пояса. 

Согласно данным предоставленным эксплуатирующей организацией 

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», в таблице 2.1.4.4.1 представле-

на характеристика водопроводных сетей с. Курумоч и п. Власть труда. 

Таблица 2.1.4.4.1 - Характеристика существующих водопроводных сетей с. 

Курумоч и п. Власть труда  

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

с. Курумоч п. Власть труда 

1 
Устройство водопровода (закольцован, 
тупиковый, смешанный) 

закольцован закольцован 

2 Протяженность сетей (км) 38,47 12,0 

3 Нуждаются в замене (км) 30,0 6,0 

4  Год ввода в эксплуатацию 1964-1970 1964-1970 

5 Процент износа водопроводных сетей, % 85 70 

6 Материал Сталь, чугун ПЭ, сталь 

7 Диаметр трубопроводов, мм 57-200 57-200 

 

Сведения по трубопроводам системы водоснабжения с. Курумоч и п. 

Власть труда представлены в таблице 2.1.4.4.2. 
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Таблица 2.1.4.4.1 - Сведения по трубопроводам системы водоснабже-

ния с. Курумоч и п. Власть труда. 

Диаметр  
трубопровода, 

мм 

Материал  
трубопровода 

Протяженность, м 
Год ввода в  

эксплуатацию 

20 сталь, ПВХ 11000 1997-2006 
25 сталь, ПВХ 2730 1965-2006 
32 сталь 5090 1965 
57 сталь 8150 1965 
76 сталь 4718 1965 
89 сталь 1935 1965 
108 сталь, ПВХ 6885 1965-2006 
159 асбест, ПВХ 7062 1970-1998 
219 чугун, сталь 1570 1964 
259 чугун 500 1964 
325 сталь 360 1964 

 

Показатели аварийности водопроводных сетей «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» представлены в таблице 2.1.4.4.2. 

Таблица 2.1.4.4.2 - Показатели аварийности водопроводных сетей «МУП 

ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

Год Количество повреждений, шт. Удельное количество повреждений на 1 км 
2018 48 0,95 
2019 60 1,19 
2020 70 1,39 

 

Фактические значения показателя аварийности на трубопроводах вы-

ше, чем при норме 0,1-0,2 ед./км. 

Организацией «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» в течении 

2020 года выполнялись работы по устранению аварий и утечек на водопровод-

ных сетях. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-

да и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную 

замену водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Ре-

зультаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в 

трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением 

трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными 
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трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 

15 лет.  

Необходимо проводить замену стальных, асбестоцементных и чугун-

ных трубопроводов на новые из полиэтилена. Современные материалы тру-

бопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные 

технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не 

подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при 

эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода 

отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характе-

ристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными 

в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и до-

статочной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов поли-

этиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварий-

ных участков водопровода и отключения наименьшего числа абонентов при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

 

Водопроводные сети ж/д станции Курумоч (РЖД) 

Централизованное водоснабжение населенного пункта обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины. Уличные водопро-

водные сети ж/д станции Курумоч смонтированы из стальных и ПВХ труб 

диаметрами 63 - 100 мм.  

Водопроводные сети ж/д станции Мастрюково (РЖД) 

Централизованное водоснабжение населенного пункта обеспечивается 

водозабором подземных вод из артезианской скважины. Уличные водопро-

водные сети ж/д станции Мастрюково смонтированы из стальных труб.  

 

Характеристика водопроводных сетей ж/д станции Курумоч и ж/д 

станции Мастрюково эксплуатирующей организацией «РЖД» не предостав-

лена. 
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2.1.4.5 Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении поселений 

 

В системе водоснабжения с.п. Курумоч выделено несколько особо зна-

чимых технических проблем:  

в с. Курумоч и п. Власть труда: 

1) Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсад-

ных труб, фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели 

качества питьевой воды. Скважины № 1 и № 2 водозабора №1 с. Курумоч 

выработали свой дебит, в связи с этим на водозаборе № 1 остались в работе 

две скважины № 12 и № 13. В таком режиме водозабор работает с 2010 года. 

Основная нагрузка по водозабору приходится на скважины водозабора № 2 

п. Власть Труда. Необходимо проектирование и строительство новых водо-

заборных сооружений Южно-Курумоченского месторождения. 

2) Существующие стальные трубопроводы системы водоснабжения ис-

черпали свой нормативный срок службы. 

3) Недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры и по-

жарных гидрантов на водопроводных сетях. 

4) Отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не 

позволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе транс-

портировки ресурсов, что не дает возможность своевременно обнаружить 

неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их устранению. 

5) Накопительный резервуар объемом 400 мᶾ, расположенный на водо-

заборе № 1 у насосной станции II подъема, находится в аварийном состоя-

нии. Требуется замена резервуара. 

6) На водозаборах с.п. Курумоч завышенные показатели воды по об-

щей жесткости, отсутствуют очистные сооружения на водозаборах. 

7) Большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, 

в частности, на поливных площадях в частном секторе, это приводит к нере-

гистрируемому пользованию водой, особенно в летний период. 
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8) Нерациональное использование питьевой воды в летний период года 

- полив приусадебных участков и огородов осуществляется из хоз. питьевой 

водопроводной сети. 

9) Недостаточность финансовых средств для модернизации системы 

водоснабжения. 

 

2.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-
жающее технологические особенности указанной системы 
 

Закрытая система горячего водоснабжения построена на принципе, ко-

гда забираемая из водопровода холодная питьевая вода, в дополнительном 

теплообменнике нагревается сетевой водой, а уже затем поступает к потре-

бителю. Теплоноситель и горячая вода разделены между собой. Используе-

мая людьми горячая вода имеет аналогичные характеристики, как и холодная 

из крана. Подобная система называется закрытой так как потребитель полу-

чает только тепло, но не теплоноситель. 

В с.п. Курумоч к централизованной системе горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения подключены мно-

гоквартирные жилые дома, административные и общественные здания: 

- два 9-и этажных жилых дома (пр. Ленина 25, 27); 

- общежитие (пр. Ленина 24);  

- два детсада №17 «Светлячок» (пр. Ленина 10) и №28 «Белочка» (ул. 

Жигулевская 1а); 

- административное здание (ул. Мира 6). 

Горячее водоснабжение закрытого типа обеспечивается от котельной 

№1, расположенной по адресу: с. Курумоч, ул. Мира, 6.  

Водогрейная котельная №1 предназначена для покрытия как отопи-

тельной нагрузки потребителей, так и нагрузки ГВС. Суммарная расчетная 

нагрузка абонентов по услуге ГВС – 0,45 Гкал/ч. Температурный график ра-

боты системы ГВС 60-55 ⁰С. 
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На территории п. Власть труда, ж/д станции Курумоч, ж/д станции Ма-

стрюково (ЖГИЗ), а также в районах индивидуальной малоэтажной застрой-

ки и многоквартирные жилые дома (МКД) села Курумоч, отсутствует систе-

ма централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения.  

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники 

теплоснабжения - автоматизированные котлы различных модификаций, 

обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение. 

 

          2.1.5 Описание существующих технических и технологических ре-
шений по предотвращению замерзания воды (применительно к террито-
рии распространения вечномерзлых грунтов) 
 
 Сельское поселение Курумоч не относится к территории вечномерзлых 

грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения 

по предотвращению замерзания воды.  

В зимний период времени водоразборные колонки в населённых пунк-

тах утепляют.  

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены 

ниже уровня промерзания грунта. 

 

 2.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами 
централизованной системы водоснабжения 

 

Объекты системы холодного водоснабжения эксплуатируются «Муни-

ципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального района Волжский Самарской области» на основании Дого-

вора хранения от 04.05.2021 г. (Приложение № 1 к Договору хранения. Акт 

приема-передачи) заключенного с «Муниципальным унитарным предприяти-

ем «МУП «Курумоченский производственный жилищно-ремонтный трест». 
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Объекты системы горячего водоснабжения эксплуатируются Муници-

пальным унитарным предприятием Волжского района Самарской области 

«Тепло Волжского района» (МУП «Тепло Волжского района») на основании 

договора хозяйственного ведения. 
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РАЗДЕЛ 2.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

 2.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые пока-
затели развития централизованных систем водоснабжения 
  

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. 

Курумоч разработан в целях реализации государственной политики в сфере 

водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспече-

ния бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потре-

бителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселе-

ния. 

 

          Основные направления развития системы водоснабжения: 

1. Реконструкция и замена наружных сетей трубами из полимерных матери-

алов; 

2. Модернизация водозаборных сооружений; 

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой за-

стройки путем строительства новых водоводов; 

4. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных пунк-

тов с учетом требований нормативных документов; 

5. Выполнение мероприятий по установке приборов учета. 

 Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

сельского поселения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабже-

ния потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по-

следовательного планирования развития системы водоснабжения, реализа-
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ции плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевремен-

ной корректировки технических решений и мероприятий. 

  Основные задачи развития системы водоснабжения: 

 ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция 

существующих водозаборов; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-

ства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени изно-

са основных производственных фондов комплекса; 

 строительство водопровода для площадок нового строительства; 

 реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 строительство новых водозаборных сооружений и станций водоочист-

ки; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспече-

ния исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 установка для всех потребителей приборов учета расхода воды; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже-

ние объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной ин-

фраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования вод-

ных ресурсов. 

Плановыми показателями развития централизованных систем  

водоснабжения являются: 

Показатели качества воды  

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требо-

ваниям нормативных документов: 

- постоянный контроль качества воды; 
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- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водо-

снабжения (резервуаров, водопроводных сетей); 

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использо-

вать трубопроводы из современных материалов не склонных к корро-

зии. 

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения  

- замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения; 

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать прин-

ципы кольцевания водопровода. 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уро-

вень потерь воды  

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых; 

- замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

- использование современных систем трубопроводов и арматуры;  

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-

ства. 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ 

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предна-

значенных для объектов капитального строительства. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабже-

ния, позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения 

питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетво-

рение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 
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- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем во-

доснабжения с учетом современных требований; 

- обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенно-

го воздействия на окружающую среду; 

- подключение новых абонентов на территориях перспективной за-

стройки. 

 

2.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения 
в зависимости от сценариев развития поселения 

 

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения на пери-

од до 2030 года напрямую связан с планами развития сельского поселения 

Курумоч. 

Документом территориального планирования с.п. Курумоч является 

«Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области». 

В прогнозе численности населения сельского поселения предусмотрено 

два возможных варианта сценария демографического развития. 

Первый вариант прогноза предположительной численности населения 

с.п. Курумоч в целом, и населенных пунктов, входящих в его состав в от-

дельности, отражает процесс естественного воспроизводства населения при 

нулевой миграции. 

Второй вариант прогноза численности населения с.п. Курумоч рас-

считан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть 

использованы под жилищное строительство.  

Одним из приоритетных направлений социально – экономической по-

литики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию 

человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с 

развитой инфраструктурой. 
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Согласно Генеральному плану, на новых участках предполагается за-

стройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существую-

щих границах населённых пунктов сельского поселения Курумоч, так и на 

новых участках за их пределами. 

Рассмотрим варианты развития централизованных систем водоснабже-

ния на территории населенных пунктов сельского поселения Курумоч.  

Первый вариант развития системы водоснабжения 

Снабжение питьевой водой вновь строящиеся объекты планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство 

новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также 

строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и со-

оружений на них, не планируется. 

Второй вариант развития системы водоснабжения 

Второй вариант прогноза численности населения рассчитан с учетом 

имеющихся территориальных резервов в пределах сельского поселения и 

освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищ-

ное строительство. 

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых 

площадках строительства по второму варианту предусматривает: 

 1. Реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений 

на них с установкой пожарных гидрантов; 

3. Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к 

существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях 

владельца сетей;  

4. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового 

строительства; 

5. Строительство новых водозаборных сооружений; 

6. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 
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РАЗДЕЛ 2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
 

 2.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь го-
рячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспорти-
ровке 
 

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 

холодному водоснабжению, представленные организацией «МУП ЖКХ сель-

ского поселения Курумоч», показаны в таблице 2.3.1.1. 

Таблица 2.3.1.1 - Общий баланс водопотребления, предоставленный органи-

зацией «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Водопотребление за 2020 г. 

с. Курумоч, п. Власть труда 

1 Поднято воды тыс. м3/год 593,76 
2 Подано воды в сеть тыс. м3/год 593,70 
3 Расход на собственные нужды тыс. м3/год 8,07 
 
4 
 

Потери в сетях при транспорти-
ровке 

тыс. м3/год 165,76 

% 28 

5 
Полезный отпуск холодной воды 
потребителям 

тыс. м3/год 419,87 

 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

- объем реализации холодной воды в 2020 году составил 419,87 тыс. м3; 

- суммарный объем потерь воды при транспортировке составил около 

28% от общего объёма поданной воды в сеть. 

Объем поднятой холодной воды, фактически продиктован потребно-

стью объемов питьевой воды на реализацию потребителям (полезный отпуск) 

и потерями воды в сетях. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь пи-

тьевой воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, опреде-

лять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плано-
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вую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отме-

тить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объе-

мы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, 

грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

 

Сведения о балансе водопотребления абонентами ж/д станции Курумоч 

и ж/д станции Мастрюково заказчиком не предоставлены. 

 

          2.3.2 Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, 
технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и 
в сутки максимального водопотребления) 
 

На территории с.п. Курумоч действует III зоны холодного водоснабже-

ния:  

I зона – водозабор № 1 с. Курумоч и водозабор № 2 п. Власть труда; 

II зона – скважина железнодорожной станции Курумоч; 

III зона – скважина железнодорожной станции Мастрюково. 

Структура территориального баланса подачи холодной воды представ-

лена в таблице 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1 - Структура территориального баланса питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование 
 технологической  

зоны 

Подача питьевой воды 

Годовой  
водопотребление, 

тыс. м3/год 

Среднее  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

Максимальное  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

I 
подземный водозабор 
с. Курумоч,  
п. Власть труда 

593,76 1,627 2,115 

II 
скважина ж/д станции 
Курумоч 

н/д н/д н/д 

III 
скважина ж/д станции 
Мастрюково 

н/д н/д н/д 

Сведения о водопотреблении абонентами технологических зон II, II заказчиком не 
предоставлены. 
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2.3.3 Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, 
технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-
питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц 
и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) 
 

Учет потребления воды в сельском поселении ведется по трём основ-

ным группам потребителей: 

 - население; 

 - бюджетные учреждения; 

 - прочие организации (юридические лица и физические лица, зареги-

стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).  

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды 

по группам абонентов населенных пунктов с.п. Курумоч за 2020 год, соглас-

но сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», при-

ведены в таблице 2.3.3.1. 

Таблица 2.3.3.1 - Структурный баланс реализации питьевой воды за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 
Фактическое 

 водопотребление, тыс. м3/год 

с. Курумоч, п. Власть труда 

1 
Реализовано воды всего, в том числе 

 ГВС: 
419,87 

8,18 

1.1 
население всего, в том числе 

 ГВС 
368,0 

5,36 

1.2 
бюджетные организации всего, 

 в том числе ГВС 
13,9 

- 

1.3 
прочие организации всего,  

в том числе ГВС 
37,97 
2,82 

 

Представленный структурный баланс потребления воды по группам 

потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды является 

население. 
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 2.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных дан-
ных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных 
услуг 
 

Численность населения с.п. Курумоч по состоянию на 01.01.2021 г., 

получающая коммунальные услуги в сфере водоснабжения («МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч»), представлены в таблице 2.3.4.1. 

Таблица 2.3.4.1 - Численность населения с.п. Курумоч 

№ 
п/п 

Наименование 
 показателя 

Общая 
численность 
населения, 

 чел. 

Численность 
населения, получающие 

услуги холодного  
водоснабжения 

(«МУП ЖКХ сельского 
поселения Курумоч»), 

 чел. 

   1. Население с.п. Курумоч всего, в том числе: 8778 8615 

1.1 население с. Курумоч 7944 7944 

1.2 население п. Власть труда 671 671 

1.3 население ж/д станции Курмоч 131 - 

1.4 население ж/д станции Мастрюково 32 - 

 

Сведения о фактическом потреблении населением воды («МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч»), исходя из статистических и расчетных дан-

ных, представлены в таблице 2.3.4.2. 

Таблице 2.3.4.2 - Сведения о потреблении воды населением за 2020 г. 

№ 
п/п 

Группа 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Фактический объём  
реализации воды  

холодная в том числе  
ГВС 

1. 
 Потребление населением 
 с. Курумоч и п. Власть труда 

тыс. м3/год 368,0 5,36 

 

Сведения о реализации воды от абонентов других населенных пунктов 

заказчиком не предоставлены. 
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Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одно-

го жителя сельского поселения, утвержденные Приказом Министерства энер-

гетики и ЖКХ Самарской области от 26.11.2015 г. №447 п.17 «Об плате за 

жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда и коммунальные услуги в сельском поселении Курумоч в 

2019 году» и дифференцированные в зависимости от степени благоустрой-

ства жилья, представлены в таблице 2.3.4.1.   

Таблица 2.3.4.1 - Нормативы потребления коммунальных услуг  

 
Степень благоустройства 

 

Норматив потребления комму-
нальной услуги на 1 человека, 

м3/месяц 
холодного  

водоснабжения 
горячего  

водоснабжения 
жилые дома, не оборудованные водопроводом и кана-
лизацией и водопользование из водопроводных коло-
нок 

1,01 - 

жилые дома, оборудованные внутренним водопрово-
дом без канализации или водопровод на частном по-
дворье 

2,39 - 

жилые дома, оборудованные водопроводом и канали-
зацией без ванн и газовых водонагревателей 

2,64 - 

жилые дома, оборудованные водопроводом и канали-
зацией с ванными и газовыми водонагревателями 

7,46 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгреб-
ной ямой, с санузлом, без ванн и без газа 

3,15 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и канали-
зацией, с санузлом, без ванн и без газа 

- - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгреб-
ной ямой, с санузлом и газом, без ванн  

3,86 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и канали-
зацией, с санузлом и газом, без ванн  

6,36 - 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгреб-
ной ямой, с ванными, с санузлом и газовым водонагре-
вателем 

7,46 - 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами 

5,6 3,19 

Дома, использующиеся в качества общежитий, обору-
дованные мойками, раковинами, унитазами с душевы-
ми, с централизованным холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением. 

3,00 - 
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Анализ объёмов реализации воды населению по приборам учёта и по 

нормативу («МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч»), приведены в таб-

лице 2.3.4.2. 

Таблица 2.3.4.2 - Анализ объёмов реализации воды за 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование  
параметра 

Фактический объём  
реализации воды 
 за 2020 г., м3/год 

холодной 
в том числе 

ГВС 
с. Курумоч, п. Власть труда 

1 Потребление питьевой воды, в том числе: 419,87 8,18 

1.1 население, в том числе: 368,0 5,36 

1.1.1 по нормативам 170,9 - 

1.1.2 по приборам учета 197,1 5,36 

1.2 бюджетные организации, в том числе: 13,9 - 

1.2.1 по нормативам 0,44 - 

1.2.2 по приборам учета 13,46 - 

1.3 прочие потребители, в том числе: 37,97 2,82 

1.3.1 по нормативам 1,08 - 

1.3.2 по приборам учета 36,9 2,82 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, 

что в 2020 году общее количество потребителей воды в с. Курумоч и п. 

Власть труда составило 8615 человек, исходя из общего количества реализо-

ванной воды населению 368,0 тыс. м3, удельное потребление холодной воды 

составило 118,66 л/сут. или 3,56 м3/мес. на одного человека.  

Данные лежат в пределах показателей, согласно СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменением №5 от 

24.06.2020 г.  (Актуализация СНиП 2.04.02-84). 
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 2.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горя-
чей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 
 

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полу-

ченной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее 

- приборы учета) или расчетным способом. 

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г.); 

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждён-

ные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменени-

ями и дополнениями от 22.05.2020 г.); 

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», 

утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 (с 

изменениями и дополнениями от 22.05.2020 г.). 

Коммерческому учету подлежит количество: 

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по 

договорам водоснабжения; 

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуата-

цию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки 

по договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется: 

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения 

и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения; 

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по 

транспортировке воды. 
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Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осу-

ществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для 

осуществления указанных действий. 

Существующая система коммерческого учёта воды на территории 

сельского поселения включает в себя два способа определения количества 

поданной (полученной) воды за определённый период. 

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надле-

жащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по 

установке приборов учёта воды возложена на абонента. 

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ (с изменениями на 26.07.2019 г.), обязанность пред-

принять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частно-

сти, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие ор-

ганизации. 

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания при-

боров учёта, определяют количество потреблённой воды за период и переда-

ют сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной ин-

формации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды. 

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, за-

мену и организуют производство периодической поверки. 

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта 

воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов 

учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов 

учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсос-

набжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве 

потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определя-

ется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднеме-

сячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в 
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дальнейшем — по пропускной способности устройств и сооружений, исполь-

зуемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения. 

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потре-

бителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон 

действия эксплуатирующих организаций. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность 

приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения нахо-

дятся в ведении управляющих компаний ЖКХ. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих при-

боров учета является переход на установку приборов высокого класса точно-

сти (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также ис-

пользование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом 

на диспетчеризацию коммерческого учета. 

 

с. Курумоч и п. Власть труда 

На территории с. Курумоч и п. Власть труда приборами учета холод-

ной воды оборудованы: 

 скважины – 0 %; 

 бюджетные организации – 96,8 % (16 шт.); 

 прочие потребители – 97,1 % (42 шт.). 

 оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имею-

щих техническую возможность установки общедомовых и индивиду-

альных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, име-

ющих централизованное водоснабжение и планы по установке, со-

гласно данным «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», пред-

ставлена в таблице 2.3.5.1.  
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Таблица 2.3.5.1 - Оснащенность приборами учета холодной воды жилых до-

мов  

Наименование 
 показателя 

Фактически  
оснащено  

приборами  
учета, ед 

Потребность  
в оснащении 
приборами  
учета, ед. 

Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета на:  

1046 670 

холодная вода 1046 670 

Число многоквартирных домов, оснащенных общедо-
мовыми приборами учета на:  

19 14 

холодная вода 19 14 

Число жилых домов (индивидуальных домов), осна-
щенных индивидуальными приборами учета, ед. 

843 243 

 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-

новленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам водопо-

требления. 

Сведения о тарифах в сфере водоснабжения «МУП ЖКХ сельского по-

селения Курумоч» для абонентов муниципального района Волжский, пред-

ставлены в таблице 2.3.5.2. 

Таблица 2.3.5.2 - Сведения по тарифам на холодную воду 

Период Потребители 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Стоимость 1 м³ 
холодной воды 

население 
33,7/35,11 35,11/35,39 35,39/36,58 бюджетные потребители 

прочие потребители 
 

 2.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения сельского поселения  
 
 

Мощность системы водоснабжения складывается из трех основных со-

ставляющих: 

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов (про-

ектная производительность); 

- мощность насосных станций; 
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- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

Добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения с. Курумоч и п. Власть труда осуществляется на основании 

лицензии СМР 01954 ВР от 11.08.2015 г. на право пользования участками 

недр (срок окончания действия лицензии 01.08.2021 г.). 

Анализ резервов и дефицитов существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения с. Курумоч и п. Власть труда представлен в таблице 

2.3.6.1. 

Таблица 2.3.6.1 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения 

Наименование 
 источника 

Разрешённый 
объём изъятия 

воды 

Фактическая производительность ВЗС  
за 2020 г. 

тыс. 
м3/год 

м3/сут 
тыс. 

м3/год 

средне-
сут. 

потреб-
ление, 
мᶾ/сут 

max 
потреб-
ление, 
мᶾ/сут  

дефицит (-) 
/ резерв (+) 
произво-
дит. ВЗС, 

% 
с. Курумоч и п. Власть труда 

Водозабор №1, 
Водозабор №2 

1066,0 2920,5 593,76 1626,74 2114,76 28% 

 

Из соотношения указанных расчётных значений можно сделать вывод, 

что в настоящее время на ВЗС есть резерв производственных мощностей. 

 

Данные по объему воды водозаборов других населенных пунктов за-

казчиком не предоставлены, следовательно, анализ резервов и дефицитов 

производственных мощностей водозаборов произвести невозможно. 
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2.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, техни-
ческой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев раз-
вития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питье-
вой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 
30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды 
населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 
состава и структуры застройки 

 
Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с измене-

нием №5 от 24.06.2020 г. (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 

30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализа-

ция СНиП 2.04.01-85*), а также исходя из текущего объема потребления во-

ды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 

состава и структуры застройки сельского поселения и с учетом различных 

сценариев развития систем водоснабжения.  

При планировании потребления воды населением на перспективу до 

2030 г.г. принимаем во внимание Генеральный план развития с.п. Курумоч м. 

р. Волжский Самарской области.  

Согласно Генеральному плану, на новых участках предполагается за-

стройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существую-

щих границах населённых пунктов сельского поселения Курумоч, так и на 

новых участках за их пределами. 

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Курумоч планируется: 

– на площадке №1, расположенной западнее проспекта Ленина, с об-

щей площадью жилой зоны 4,5 га (общее количество участков – 38 участков, 

расчетная численность населения – 114 человек);   

– на площадке №2, расположенной в юго-западной части села, с общей 

площадью жилой зоны 12,7 га (общее количество участков –105 участков, 

расчетная численность населения – 315 человек);   
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– на площадке №3, расположенной на западе села, с общей площадью 

жилой зоны 33,9 га (общее количество участков – 282 участков, расчетная 

численность населения – 846 человек); 

– на площадке №4, расположенной на юго-востоке села, с общей пло-

щадью жилой зоны (без учёта существующей) 5,3 га, (общее количество 

участков – 44 участка, расчетная численность населения – 132 человека); 

- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах 

села Курумоч планируется к освоению территория под индивидуальное жи-

лищное строительство общей площадью 18,7 га (общее количество участков 

– 155, расчетная численность населения – 465 человек). 

Всего в границах села Курумоч площадь планируемой жилой зоны со-

ставляет 75,1 га, общее количество участков – 624 участка, расчетная чис-

ленность населения – 1872 человек. 

 

Развитие жилой зоны до 2030 года в поселке Власть Труда плани-

руется: 

– на площадке №1, расположенной южнее ул. Новая, с общей площа-

дью жилой зоны 20,9 га, общее количество участков – 174 участков, расчет-

ная численность населения – 522 человека; 

– на площадке №2, расположенной севернее озер Малое Песочное и 

Большое Песочное, с общей площадью жилой зоны 12,7 га, общее количе-

ство участков – 106 участков, расчетная численность населения – 318 чело-

век;   

– на площадке №3, расположенной южнее площадки № 1, с общей 

площадью жилой зоны 33,4 га общее количество участков – 125 участков, 

расчетная численность населения – 375 человек; 
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– на площадке №4, расположенной в юго-западной части поселка, с 

общей площадью жилой зоны 18,2 га общее количество участков – 152 

участков, расчетная численность населения – 456 человек;   

– на площадке №5, расположенной в районе озер Мастрюково и Бар-

ское, с общей площадью жилой зоны 23,6 га, общее количество участков – 

25, расчетная численность населения –75 человек; 

– на площадке №6, 6.1, расположенной южнее озер Малое Песочное и 

Большое Песочное и на юге сельского поселения, с общей площадью жилой 

зоны 16,6 га общее количество участков – 138 участков, расчетная числен-

ность населения – 414 человек; 

- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах 

поселка Власть Труда планируется к освоению территория под индивидуаль-

ное жилищное строительство общей площадью 16,1 га, общее количество 

участков – 134 участков, расчетная численность населения – 402 человека. 

Всего в границах поселка Власть Труда площадь планируемой жилой 

зоны составляет 167 га, общее количество участков – 1066 участков, расчет-

ная численность населения – 3198 человек. 

 

Кроме того, в границах поселка Власть Труда планируется освоение 

трех площадок под садоводческие и дачные некоммерческие объединения 

граждан, общей площадью 73,9 га, количество участков – 591, в том числе: 

– на площадке №7,7.1, расположенной в районе озер Давыдово и Под-

станное, с общей площадью жилой зоны 19,2, га общее количество участков 

– 160 участков; 

– на площадке №8, расположенной южнее площадки №8, с общей пло-

щадью жилой зоны 14,8 га, общее количество участков – 123 участка; 
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– на площадке №9, расположенной на юго-востоке сельского поселе-

ния, с общей площадью жилой зоны 39,9 га, общее количество участков – 

333 участка. 

Генеральным планом предусматривается строительство общественных 

объектов до 2030 г.: 

Объекты местного значения в сфере культуры 

- Строительство дома культуры на 260 мест с размещением подростко-

вого клуба в с. Курумоч на площадке №2. 

Объекты местного значения в сфере образования 

- Реконструкция общеобразовательной организации с увеличением ем-

кости на 203 места в селе Курумоч на ул. Юбилейная; 

- Строительство дошкольной общеобразовательной организации на 90 

мест в селе Курумоч на площадке №2; 

- Строительство дошкольной образовательной организации на 100 мест 

в поселке Власть труда в южной части поселка; 

- Строительство дошкольной общеобразовательной организации на 100 

мест в селе Курумоч на площадке №3. 

Объекты местного значения в сфере здравоохранения 

- Реконструкция отделения центральной районной больницы и поли-

клиники с увеличением количества коек стационара на 54 в селе Курумоч, 

севернее площадки №1; 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в 

смену в поселке Власть Труда в южной части посёлка. 

Объекты местного значения в сфере физической культуры 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой 

ареной в селе Курумоч, в квартале между ул. Молодёжная и ул. Ленина. 

Объекты капитального строительства федерального значения 

- Строительство многофункционального спортивно-выставочного ком-

плекса "SamaraRing" (с гостиницей на 150 номеров, кемпингами, коттеджа-

ми), местоположение объекта будет уточняться при проектировании. 
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Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности 

- Строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м. в п. Власть Тру-

да западнее площадки №5, на берегу озера.  

 

Территории населенных пунктов с.п. Курумоч с площадками перспек-

тивного строительства жилой зоны и общественными объектами представле-

на на рисунках 2.3.7.1 - 2.3.7.3. 
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Рисунок 2.3.7.1 - Территория с. Курумоч с площадками перспективного строительства жилой зоны  

и общественными объектами 
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Рисунок 2.3.7.2 – Территории п. Власть труда и ж/д станции Курумоч с площадками перспективного строительства  

жилой зоны и общественными объектами 
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Рисунок 2.3.7.3 – Территории ж/д станции Мастрюково с существующей  

жилой зоной  
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Рассмотрим варианты развития централизованной системы водоснаб-

жения с.п. Курумоч. 

 

Первый вариант развития системы водоснабжения 

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. 

Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена 

или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на 

них, не планируется. 

Объём потребления воды питьевого качества рассчитывается на основе 

текущего объема потребления воды населением с учетом увеличения количе-

ства водопотребления к 2030 году на 10 %. 

 

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении первого варианта 

развития системы водоснабжения с.п. Курумоч на период 2020÷2030 гг. 

представлена в таблице 2.3.7.1.  
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Таблица 2.3.7.1 - Перспектива водоснабжения с. Курумоч и п. Власть труда при первом варианте развития системы во-

доснабжения на период 2020÷2030 гг. 

Наименование  
показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

с. Курумоч, п. Власть труда 

  Поднято воды, тыс. м3/год 
593,76 598,12 610,61 623,11 635,60 648,09 660,58 673,07 685,57 698,06 710,55 

  Расход воды на собственные  
  нужды 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 

  Полезный отпуск холодной  
  воды всего, в том числе ГВС,    
  м3/год 

419,87 424,07 428,27 432,47 436,66 440,86 445,06 449,26 453,46 457,66 461,86 

8,18 8,26 8,34 8,43 8,51 8,59 8,67 8,75 8,83 8,92 9,00 
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Второй вариант развития системы водоснабжения 

Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на 

основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения 

площадок нового строительства.  

         Развитие централизованной системы холодного водоснабжения на су-

ществующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:  

- новое строительство в районе существующей застройки подключает-

ся к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей, с 

учётом перекладки изношенных водопроводных сетей и сетей недостаточно-

го диаметра на новые трубопроводы;  

- реконструкцию существующих водозаборных сооружений; 

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых 

труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов; 

 - полив приусадебных участков и зеленых насаждений от существую-

щего и перспективного водопровода хозяйственно-бытового назначения. 

 

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения не пла-

нируется. В с.п. Курумоч вновь проектируемые объекты соцкультбыта и сек-

ционного жилья будут обеспечиваться горячей водой от собственных авто-

номных установок. Это могут быть отопительные модули, встроенные или 

пристроенные котельные, обеспечивающие отопление и водоснабжение по-

требителей. 

В районах перспективной застройки весь жилой индивидуальный фонд 

будет обеспечиваться теплом от собственных теплоисточников – это котлы 

различных модификаций с водоотбором на горячее водоснабжение, или без 

него, на газовом топливе. 

 

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении второго варианта 

развития системы водоснабжения с.п. Курумоч на период 2020÷2030 гг. 

представлена в таблицах 2.3.7.2. 
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Таблица 2.3.7.2 - Перспектива водоснабжения с.п. Курумоч при втором варианте развития системы водоснабжения на 

период 2020÷2030 гг. 

Наименование  
показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

с. Курумоч, п. Власть труда 

  Поднято воды, тыс. м3/год 
593,76 727,73 869,82 1011,92 1154,01 1296,11 1438,20 1580,30 1722,40 1864,49 2006,59 

  Расход воды на собственные  
  нужды 8,07 8,76 9,46 10,15 10,84 11,54 12,23 12,92 13,61 14,31 15,0 

  Полезный отпуск холодной  
  воды всего, в том числе ГВС,    
  м3/год 

419,87 568,99 718,10 867,22 1016,34 1165,45 1314,57 1463,69 1612,80 1761,92 1911,04 

8,18 8,26 8,34 8,43 8,51 8,59 8,67 8,75 8,83 8,92 9,00 
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Из таблиц 2.3.7.1 - 2.3.7.2 видно, что внедрение комплекса мероприя-

тий по энергосбережению и водосбережению в населённых пунктах с.п. Ку-

румоч при втором варианте развитии систем водоснабжения, позволит сни-

зить потери воды к общему объему водопотребления, снизить нагрузки на 

водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону об-

служивания при жилищном строительстве. 

 
2.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабже-

ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-
жающее технологические особенности указанной системы 

 

В с.п. Курумоч к централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения подключены мно-

гоквартирные жилые дома, административные и общественные здания: 

- два 9-и этажных жилых дома (пр. Ленина 25, 27); 

- общежитие (пр. Ленина 24); 

- два детсада №17 «Светлячок» (пр. Ленина 10) и №28 «Белочка» (ул. 

Жигулевская 1а); 

- административное здание (ул. Мира 6). 

Горячее водоснабжение закрытого типа обеспечивается от котельной 

№1, расположенной по адресу: с. Курумоч, ул. Мира, 6. 

 

Согласно Генеральному плану развития с.п. Курумоч, вновь проекти-

руемые объекты соцкультбыта и секционного жилья будут обеспечиваться 

теплом от собственных автономных установок. Это могут быть отопитель-

ные модули, встроенные или пристроенные котельные, обеспечивающие 

отопление и горячее водоснабжение потребителей. 

В районах перспективной застройки весь жилой индивидуальный фонд 

будет обеспечиваться теплом от собственных теплоисточников – это котлы 

различных модификаций с водоотбором на горячее водоснабжение, или без 

него, на газовом топливе. 
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2.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (го-
довое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны 

на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно Генеральному плану с.п. Курумоч на расчетный срок 

до 2030 года; 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения» с изменением №5 от 24.06.2020 г.  

(Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопро-

вод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).  

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды с. 

Курумоч и п. Власть труда представлены в таблице 2.3.9.1.  

Таблица 2.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питье-

вой воды с. Курумоч и п. Власть труда  

Период, 
год 

Система 
водоснабжения 

Водопотребление 

всего 
тыс. м³/год 

среднесуточное, 
тыс. м³/сут 

максимально-
суточное,  

тыс. м³/сут 
с. Курумоч, п. Власть труда  

2020 г. 
Хозяйственно-питьевой 
водопровод 

419,87 1,15 1,50 

в том числе ГВС 8,18 0,02 0,03 

2030 г.  
Хозяйственно-питьевой 
водопровод 

1911,04 5,24 6,81 

в том числе ГВС 9,00 0,02 0,03 
 

2.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по отчётам 
организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по техноло-
гическим зонам 

 

К 2030 году технологические зоны с источниками водоснабжения на 

территории сельского поселения Курумоч будут следующие: 
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- I зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения села Курумоч и поселка Власть труда: водоснабжение населения осу-

ществляется из артезианских скважин, расположенных на двух водозаборах: 

водозабор №1 находящийся в с. Курумоч и водозабор №2, находящийся в п. 

Власть Труда. Водозабор № 1 состоит из четырех скважин №№ 1, 2, 12, 13. 

Водозабор № 2 состоит из шести артезианских скважин № 2÷7. Оба водоза-

бора посредством водоводов объединены в общую схему. В схему водоснаб-

жения кроме скважин входят резервуары-накопители и насосные станции II-

го подъема. 

- II зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения железнодорожной станции Курумоч: водоснабжение населенного 

пункта обеспечивается водозабором подземных вод из артезианской скважи-

ны.  

- III зона - технологическая зона системы централизованного водо-

снабжения железнодорожной станции Мастрюково: водоснабжение населен-

ного пункта обеспечивается водозабором подземных вод из артезианской 

скважины. 

 

Структура территориального баланса водоснабжения представлена в 

таблице 2.3.10.1. 

Таблица 2.3.10.1 – Территориальный баланс водоснабжения на расчетный 

срок строительства (до 2030 г.) 

№  
п/
п 

Система  
водоснабжения 

Подача питьевой воды 
Годовое  

водопотребление, 
тыс. м3/год 

Среднее  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

Максимальное  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

I 
с. Курумоч,  
п. Власть труда 

2006,59 5,5 7,15 

II ж/д станция Курумоч н/д н/д н/д 

III ж/д станция Мастрюково н/д н/д н/д 
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2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 
общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 
фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды абонентами 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 

2013 г. N 782 с изменениями и дополнениями от 22.05.2020 г. "О схемах во-

доснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утвер-

ждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержа-

нию схем водоснабжения и водоотведения") перспективное распределение 

воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам або-

нентов: население, предприятия и учреждения соцкультбыта, прочие потре-

бители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений и на пожаротуше-

ние. 

При планировании потребления воды населением на перспективу до 

2030 г. принимаем во внимание Генеральный план развития с.п. Курумоч 

м.р. Волжский Самарской области.  

Согласно Генеральному плану, на новых участках предполагается за-

стройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяй-

ственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопо-

требления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-

технического благоустройства районов жилой застройки. Расход воды на но-

вое строительство жилых домов рассчитан в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменением 

№5 от 24.06.2020 г. (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 

2.04.01-85*). 
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Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с измене-

нием №5 от 24.06.2020 г. (Актуализация СНиП 2.04.02-84). Расходы воды на 

наружное пожаротушение в с.п. Курумоч принимаются на основании СП 

8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожар-

ное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», исходя из числен-

ности населения перспективных площадок. Осуществляется из существую-

щих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов. На 

расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжи-

тельность тушения – 3 часа, что составляет 54 мᶾ/сут. 

Расход воды на новое строительство жилых домов в с.п. Курумоч 

представлен в таблицах 2.3.11.1 – 2.3.11.2.   

Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов в села 

Курумоч 

 

№ 
п/п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 
людей 

чел. 

Водопотребление 
хоз. питьевое при 

пожаре, 
м3/сут 

Полив 
м3/сут м3/сут 

м3/час 
(max)  

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 
с. Курумоч 

1.1 
Площадка №1,  
западнее пр. Ленина, площадью 
4,5 га, 38 участков 

114 20,52 1,9 54 7,98 

1.2 
Площадка №2,  
в юго-западной части села, 
площадью 2,0 га, 105 участков 

315 56,7 5,24 54 22,05 

1.3 
Площадка №3,  
на западе села, площадью 33,9 
га, 282 участка 

846 152,28 14,07 54 59,22 

1.4 
Площадка №4,  
на юго-востоке села, площадью 
5,3 га, 44 участка 

132 23,76 2,2 54 9,24 

1.5 

За счет уплотнения существую-
щей жилой застройки в грани-
цах села, площадью 18,7 га,  
155 участков 

465 83,7 7,73 54 32,55 

 Всего: 1872 336,96 31,14 - 131,04 
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Таблица 2.3.11.2 - Расход воды на новое строительство жилых домов в по-

селке Власть труда  

 

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта с.п. Ку-

румоч, присоединенным к централизованному водоснабжению, приведены в 

таблица 2.3.11.3 – 2.3.11.4.         

 

 

 

  

№ 
п/п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 
людей 

чел. 

Водопотребление 
хоз. питьевое при 

пожаре, 
м3/сут 

Полив 
м3/сут м3/сут 

м3/час 
(max)  

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 
п. Власть труда 

2.1 
Площадка №1,  
южнее ул. Новая, площадью 
20,9 га, 174 участка 

522 93,96 8,68 54 36,54 

2.2 

Площадка №2,  
севернее озер Малое Песочное и 
Большое Песочное, площадью 
12,7 га, 106 участков 

318 57,24 5,29 54 22,26 

2.3 
Площадка №3,  
южнее площадки №1, площа-
дью 33,4 га, 125 участков 

375 67,5 6,24 54 26,25 

2.4 
Площадка №4,  
в юго-западной части поселка, 
площадью 18,2 га, 152 участка 

456 82,08 7,58 54 31,92 

2.5 

Площадка №5,  
в районе озер Мастрюково и 
Барское, площадью 23,6 га, 25 
участков 

75 13,5 1,25 54 5,25 

2.6 

Площадка №6, 6.1,  
южнее озер Малое Песочное и 
Большое Песочное и на юге 
сельского поселения, площадью 
16,6 га, 138 участков 

414 74,52 6,89 54 28,98 

2.7 

За счет уплотнения существу-
ющей жилой застройки в грани-
цах поселка, площадью 16,1 га, 
134 участка 

402 72,36 6,69 54 28,14 

 Всего: 3198 461,16 42,61 - 179,34 
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Таблица 2.3.11.3 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 

села Курумоч 

№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 
Кол-во 
единиц 

Норма 
расхода, 

л/сут 

Необхо-
димый 
объем, 
м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 
с. Курумоч 

1.1 
Реконструкция общеобразова-
тельной организации на ул. 
Юбилейная 

1 учащийся 203 20 4,06 

1.2 

Реконструкция отделения цен-
тральной районной больницы 
и поликлиники севернее пло-
щадки №1 

1 койко-место 54 10 0,54 

1.3 
Строительство дома культуры 
с размещением подросткового 
клуба на площадке №2 

1 посетитель 260 1 0,26 

1.4 
Строительство дошкольной 
общеобразовательной органи-
зации на площадке №2 

1 ребенок 90 80 7,2 

1.5 
Строительство дошкольной 
общеобразовательной органи-
зации на площадке №3 

1 ребенок 100 80 8,0 

1.6 
Строительство ФОК с ледовой 
ареной, в квартале между ул. 
Молодёжная и ул. Ленина 

1 человек - - - 

Всего: 20,06 

 

Таблица 2.3.11.4 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 

поселка Власть труда 

№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 
Кол-во 
единиц 

Норма 
расхода, 

л/сут 

Необхо-
димый 
объем, 
м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 
п. Власть труда 

2.1 
Строительство дошкольной 
образовательной организации 
в южной части поселка 

1 ребенок 100 80 8,0 

2.2 
Строительство ФАП в поселке 
Власть Труда в южной части 
посёлка 

1 посетитель в 
смену 

40 10 0,4 

Всего: 8,4 
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Согласно Генеральному плану развития с.п. Курумоч: 

- перспективная жилая застройка новых площадок строительства №№ 

1÷4 села Курумоч, а также новых площадок №№ 1÷4 поселка Власть труда 

планируется подключаться к существующим системам централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на условиях 

владельца сетей; 

- перспективная жилая застройка новых площадок строительства № 5 и 

№ 6, 6.1 поселка Власть труда планируется подключаться к новым водоза-

борным сооружениям. 

Перспективные площадки №№ 7, 7.1, 8, 9 под садоводческие и дачные 

некоммерческие объединения граждан, планируемые в границах п. Власть 

труда, подключаются к собственным источникам водоснабжения. 

 

Все перспективные абоненты новой застройки села Курумоч и поселка 

Власть труда обеспечиваются горячей водой от проектируемых индивиду-

альных источников теплоснабжения:  

- жилой фонд - от встроенных котельных, с котлами различной 

модификации с водоотбором на горячее водоснабжение, или без него, на га-

зовом топливе;  

- объекты соцкультбыта - от отопительных модулей, встроенных или 

пристроенных котельных, обеспечивающих отопление и горячее водоснаб-

жение потребителей. 

 

2.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Потери воды при ее транспортировке связаны с износом водопровод-

ных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту си-

стемы водоснабжения с.п. Курумоч. 



 79

Залповая замена сетей (не менее 8-10% от общей протяженности), а 

также внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе-

режению, такие как: организация системы диспетчеризации, реконструкции 

действующих трубопроводов с установкой датчиков протока, давления на 

основных магистральных развязках (колодцах), установка приборов учёта 

воды позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, 

снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и 

расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.  

Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её 

транспортировке рассчитывается на основании Методических рекомендаций 

по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвер-

ждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 17.10.2014 г. №640/пр.  

 

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при 

ее транспортировке по населённым пунктам сельского поселения Курумоч 

представлены в таблице 2.3.12.1. 
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Таблица 2.3.12.1 - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в с. Курумоч и п. Власть труда на 

расчетный этап строительства 2030 г. 

Наименование  
показателя 

2020  
г. 

2021  
г. 

2022  
г. 

2023  
г. 

2024  
г. 

2025  
г. 

2026  
г. 

2027  
г. 

2028  
г. 

2029  
г. 

2030  
г. 

с. Курумоч, п. Власть труда 

  Потери воды, тыс. м3/год 
165,76 158,74 151,72 144,70 137,68 130,66 123,64 116,61 109,59 102,57 95,55 

28,0% 21,81% 17,44% 14,30% 11,93% 10,08% 8,60% 7,38% 6,36% 5,50% 5,0% 

Среднесуточные потери воды, м3/сут 454,14 434,90 415,67 396,43 377,20 357,96 338,73 319,49 300,26 281,02 261,79 
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Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке 

позволил сделать вывод, что в 2020 году в сельском поселении Курумоч по-

тери воды в системе водоснабжения составили 165,76 тыс. м3 или 28 % от 

общего количества поднятой воды с ВЗС.  

Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предла-

гается провести мероприятия по реконструкции систем водоснабжения в с.п. 

Курумоч. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе-

режению, такие как: 

- реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков 

протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах); 

- наложение штрафов при обнаружении несанкционированного под-

ключения к водопроводным сетям; 

- проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключе-

ния к сетям; 

- проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответ-

ствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду; 

позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить 

нагрузку на водозаборные сооружения, повысив качество их работы, и рас-

ширить зону обслуживания при жилищном строительстве.  

 
2.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

(общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс 
подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – 
баланс реализации воды по группам абонентов) 

 

Результаты перспективных балансов водоснабжения: территориальный 

– баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, общий – 

баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по 

группам абонентов, приведены в таблицах 2.3.13.1÷2.3.13.3.  
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Таблица 2.3.13.1 - Территориальный баланс подачи питьевой воды по техно-

логическим зонам водоснабжения  

Номер  
зоны 

Наименование  
технологической  

зоны 

Расчетный объем  
полезного отпуска 
воды потребителям  

тыс. м3/год 

Среднесуточное 
водопотребление,

тыс. м3/сут 

Максимальное 
 суточное 

 водопотребление, 
тыс. м3/сут 

Расчетный срок строительства до 2030 г. 

I 
с. Курумоч,  
п. Власть труда 

1911,04 5,24 6,81 

II 
ж/д станция  
Курумоч 

н/д н/д н/д 

III 
ж/д станция  
Мастрюково 

н/д н/д н/д 

 

Таблица 2.3.13.2 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды  

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Расчётное водопотребление на 
расчетный срок строительства 

до 2030 г. 

с. Курумоч, п. Власть труда 

1 Поднято воды  тыс. м3/год 2006,59 
2 Расход на собственные нужды тыс. м3/год 15,0 

3 Потери воды 
тыс. м3/год 95,55  

% 5% 

4 
Подано воды в сеть всего, в том 
числе ГВС 

тыс. м3/год 
1911,04 

9,0 

 

Таблица 2.3.13.3 - Структурный баланс подачи питьевой воды   

Период, 
год 

Наименование  
потребителей 

Расчетный объем полезного отпуска 
воды по населённым пунктам,  

тыс. м3/год 

с. Курумоч, п. Власть труда 

2030 

Население всего, в том числе 
на ГВС: 

1849,35 
5,9 

Бюджет всего, в том числе  
на ГВС: 

38,38 
- 

Прочие всего, в том числе  
на ГВС: 

23,3 
3,1 
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2.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных со-
оружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и вели-
чины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объ-
емов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по тех-
нологическим зонам с разбивкой по годам 
  

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем 

централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями перспек-

тивного жилищного строительства, расширения общественно-деловой зоны и 

подключения населения сельского поселения к централизованным системам 

водоснабжения.  

Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении 

холодной воды и величины потерь питьевой воды при ее производстве и 

транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 

2030 год. 

Результаты расчета требуемой мощности оборудования водозаборных 

сооружений (ВЗС) населённых пунктов с.п. Курумоч приведены в таблицу 

2.3.14.1. 

Наименование  
населенного 

пункта П
ер

ио
д 

Р
аз

ре
ш

ён
ны

й 
об

ъё
м

 
из

ъя
ти

я 
во

ды
, м

3 /
су

т 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая
 м

ощ
-

но
ст

ь 
во

до
за

бо
ра

  
(д

еб
ит

),
 м

3 /
су

т 

Требуемый объём подачи воды 

П
от

ре
бн

ос
ть

 в
 п

од
а-

че
 в

од
ы

,  
ты

с.
 м

3 /
го

д 

С
ре

дн
ес

ут
оч

на
я 

пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

м
3/

су
т 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
  

ра
сч

ет
на

я 
 

пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

м
3/

су
т 

Р
ез

ер
в/

де
ф

иц
ит

 п
ро

-
из

во
ди

те
ль

но
ст

и 
В

ЗС
; %

 

с. Курумоч и п. Власть труда 

Водозабор №1, 
Водозабор №2 

2020 2920,5 4104,0 593,76 1626,74 2114,76 +48% 

2030 2920,5 4104,0 2006,59 5497,50 7146,75 -43% 

 

Анализ результатов расчета показывает, что на ВЗС с. Курумоч и п. 

Власть труда при освоении новых площадок под строительство к 2030 году 

при разрешённом объёме изъятия воды наблюдается дефицит мощности по 

существующим водозаборам. 
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2.3.15 Наименование организации, наделенной статусом гаранти-
рующей организации 

 

Гарантирующая организация определяется в соответствии с Федераль-

ным законом № 416 от 07.12.2011 г. (с изменениями и дополнениями от 

01.04.2020 г.) «О водоснабжении и водоотведении». 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для 

каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Орга-

низация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая во-

допроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 

водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количе-

ство абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснаб-

жение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строи-

тельства абонентов присоединены в установленном порядке к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах 

зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая орга-

низация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объ-

ектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-

ведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебой-

ного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации. 

 

В настоящее время гарантирующей организацией, обеспечивающей хо-

лодное водоснабжение в с.п. Курумоч, является «МУП ЖКХ сельского посе-

ления Курумоч». 

Основные сведения об организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч» представлены в таблице 2.3.15.1. 



 85

Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения об организации «МУП ЖКХ сельского 

поселения Курумоч» 

Наименование организации «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

ИНН организации 6330063874 

КПП организации 633001001 

Вид деятельности Сбор, очистка и транспортировка воды 

Вид товара 

Техническая вода нет 

Питьевая вода да 

Режим налогообложения УСН 

Организация выполняет инвестици-
онную программу 

нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
443545 Самарская область, Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Гаражная, д.27 

Почтовый адрес: 
443545 Самарская область, Волжский район, с. 

Курумоч, ул. Гаражная, д.27 
Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Евгений Геннадьевич 

(код) номер телефона: (846)9989808 

Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Замятина Татьяна Петровна 

(код) номер телефона: (846)9989435 
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РАЗДЕЛ 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-
снабжения с разбивкой по годам 
 

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов 

администрации сельского поселения, программ энергоснабжающих органи-

заций рекомендованы следующие мероприятия на 2021 – 2030 г.г.: 

1. Проведение технического обследования централизованных систем во-

доснабжения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. 

№437/пр; 

2. Реконструкция и замена изношенного оборудования и сетей водопро-

вода с использованием полиэтиленовых труб установкой пожарных гид-

рантов: 

• в с. Курумоч в существующей застройке - 14,0 км,  

• в п. Власть труда в существующей застройке - 13,8 км,  

• на ж/д станции Мастрюково в существующей застройке - 0,05 км,  

• на ж/д станции Курумоч в существующей застройке - 1,3 км;   

3. Проектирование и строительство новых водозаборных сооружений 

Южно-Курумоченского месторождения и строительство водопровода 

d=200 мм, протяженностью 2,5 км до насосной станции II подъема, водо-

забор №7 с. Курумоч; 

4. Строительство водозаборных сооружений в п. Власть труда на перспек-

тивных площадках №№ 2, 5, 6; 

5. Замена накопительного резервуара объемом 400 мᶾ на водозаборе №1; 

6. Оснащение приборами учёта расхода воды артезианские скважины; 
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7. Оформление лицензий на право пользования недрами для новых водо-

заборных сооружений с.п. Курумоч в Комитете по недропользованию в 

Самарской области;  

8. Строительство новых водопроводных сетей:  

      • в с. Курумоч на площадках №№ 1÷4, по улицам Садовая, Моло-

дежная, на востоке села, южнее ул. Молодежная – 15,2 км, 

      • в п. Власть труда на площадках №1, 2, с западной части площад-

ки № 2 (от водозабора), на площадках № 3, 6, по ул. Луговая, севернее ул. 

Луговая – 19,7 км; 

9. Устройство колодцев на проектируемых водопроводных сетях с уста-

новкой запорной арматуры и пожарных гидрантов; 

10. Строительство станций водоочистки в п. Власть труда: по ул. Новая, 

на площадке № 3, восточнее площадки № 6, южнее площадки № 5; 

11. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

 

Основные мероприятия по реконструкции схемы ГВС заключаются в 

замене изношенных участков трубопроводов. Развитие централизованной си-

стемы горячего водоснабжения в с.п. Курумоч не планируется. Горячее водо-

снабжение на объектах перспективного строительства в населённых пунктах 

с.п. Курумоч будет осуществляться за счет собственных источников тепло-

вой энергии. 

 

2.4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализа-
ции схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характери-
стики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характе-
ристики источников водоснабжения, а также возможное изменение ука-
занных характеристик в результате реализации мероприятий, преду-
смотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

 

2.4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, 

питьевой воды установленного качества 
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 Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин 

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин по-

степенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это происхо-

дит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осад-

ками. Поэтому фактические показатели мощности водозабора в процессе 

эксплуатации уменьшаются.  

Необходимо выполнить строительство новых водозаборных сооруже-

ний Южно-Курумоченского месторождения производительностью 4200 

мᶾ/сут. 

Для предотвращения дефицита необходимо выполнить их капитальный 

ремонт или применить метод гидродинамического и виброволнового воздей-

ствия на продуктивный пласт скважин. Работы по восстановлению дебита 

скважин данным методом с применением гидродинамической насадки имеют 

ряд преимуществ:  

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения 

новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет; 

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

- продление сроков эксплуатации погружных насосов. 

         Предложения по восстановлению производительности скважин в насе-

лённых пунктах с.п. Курумоч представлены в таблице 2.4.2.1.1. 

Таблица 2.4.2.1.1 – Предложения по восстановлению производительности 

скважин в с.п. Курумоч 

№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Техни- 
ческие  
пара- 
метры 

Вид 
работ 

Примечание 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 

с.п. Курумоч 
 арт. скважины 

водозаборов №1  
и №2  

8 шт. 
восстановление  

дебита скважины 

применение метода гидродинамиче-
ского и виброволнового воздействия 
на продуктивный пласт скважины 
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 Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-

гласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 

изменениями на 26.07.2019 г. (ст. 13 п.3) и требований, установленных ли-

цензией на право использования участком недр. 

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 

2.4.2.1.2. 

Таблица 2.4.2.1.2 – Предложения по установке приборов учета  

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во,  

шт. 
Диаметр  

участка, мм 
Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 
Установка прибора учета на скважинах во-
дозаборов №1 и №2 с.п. Курумоч  

8 по проекту 

 

2.4.2.2 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 

          Проектирование и строительство новых водозаборов; 

Строительство новых водопроводных сетей на перспективных пло-

щадках строительства с установкой пожарных гидрантов;  

          Планируемые к строительству объекты соцкультбыта обеспечить 

водой от централизованных систем водоснабжения. 

 

Согласно Генеральному плану развития сельского поселения Курумоч, 

перспективная жилая застройка подключается к существующей системе цен-

трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта 

на условиях владельцев сетей. 

Предложения по реконструкции и строительству водозаборных соору-

жений приведены в таблице 2.4.2.2.1. 
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Таблица 2.4.2.2.1 – Предложения по реконструкции и строительству водоза-

борных сооружений  

№ 
 п/п 

Наименование и местоположение 
объекта 

Вид 
работ 

Кол-во, 
шт. 

Производи-
тельность, 

м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 
Скважины нового водозабора Юж-
но-Курумоченского месторождения 
производительностью 4200 мᶾ/сут 

строительство по проекту 

2 
Скважина в п. Власть труда южнее 
площадки №5 

строительство 1 по проекту 

3 
Скважины в п. Власть труда восточ-
нее площадки №6 

строительство 4 по проекту 

4 
Скважина в п. Власть труда западнее 
площадки №2 

строительство 1 по проекту 

Примечание - Технические параметры водозаборов уточнить после гидрогеологи-
ческих расчетов. 

 

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и 

необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:  

 применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке 

коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспор-

тировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%; 

 замена вышедших из строя водоразборных колонок, пожарных гидран-

тов и запорно-регулирующей арматуры; 

 установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зда-

ниях в существующей и проектируемой застройке (установка прибо-

ров учета является обязательным мероприятием, согласно требовани-

ям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» с изменениями на 26.07.2019 г. (ст. 13 п.3) и требований, уста-

новленных лицензией на право использования участком недр); 

 реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории насе-

ленных пунктов по мере их амортизации; 



 91

 оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидранта-

ми и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения по-

жарных и аварийных запасов воды. 

 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п. Куру-

моч, выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на 

площадках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселе-

нии перспективных планов по подключению новых абонентов к централизо-

ванной сети водоснабжения. 

Предложения по строительству водопроводных сетей из полиэтилено-

вых труб по ГОСТ 18599-2001 и сооружений приведены в таблице 2.4.2.2.2. 

Таблица 2.4.2.2.2 – Предложения по строительству водопроводных сетей и 

сооружений  

№ 
п/п 

Наименование Вид работ 

Техни-
ческие 
пара-
метры 

Диаметр 
участка, 

 мм 

Длина  
участка,  

км 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1.1 

Водопроводная сеть в с. Куру-
моч на площадках №№ 1÷4, по 
ул. Садовая, Молодежная, на во-
стоке села, южнее ул. Молодеж-
ная 

 
 

строительство 
 
 

поли-
этилен 

 
по  

проекту 
 

 
  

15,2 
 
 

1.2 

Водопроводная сеть в п. Власть 
труда на площадках № 1, 2, с за-
падной части площадки № 2 (от 
водозабора), на площадках № 3, 
6, по ул. Луговая, севернее ул. 
Луговая  

строительство 
поли-
этилен 

по  
проекту 

19,7 

1.3 

Водопровод от нового водозабо-
ра Южно-Курумоченского ме-
сторождения до насосной стан-
ции II подъема (водозабор №7 с. 
Курумоч) 

строительство 
поли-
этилен 

200 2,5 

1.4 
Установка пожарных гидрантов 
в водопроводных колодцах 

строительство по проекту 

Всего  37,4 
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2.4.2.3 Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

         С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-

снабжения потребителей с.п. Курумоч в качестве первоочередных мероприя-

тий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных 

сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость, а так-

же замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидран-

тов. 

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены 

следующие мероприятия: 

- перекладка (замена) трубопроводов водопроводных сетей; 

- наложение штрафов при обнаружении несанкционированного подклю-

чения к водопроводным сетям; 

- проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключения 

к сетям; 

- проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответ-

ствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду. 

Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. Такое состоя-

ние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обнов-

лению. Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэти-

леновые. 

Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водо-

проводных сетях с.п. Курумоч представлены в таблице 2.4.2.3.1.  

Таблица 2.4.2.3.1 - Предложения по реконструкции трубопроводов и соору-

жений на водопроводных сетях с.п. Курумоч  

№ 
п/п 

Цели строительства 
Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диа-
метр 

участ-
ка, мм 

Длина 
участка, 

км 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

1 

Замена уличных водопроводных се-
тей с. Курумоч в существующей за-
стройке (с установкой пожарных 
гидрантов)  

реконструкция 
поли-
этилен 

- 14,0 
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№ 
п/п 

Цели строительства 
Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диа-
метр 

участ-
ка, мм 

Длина 
участка, 

км 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

2 

Замена уличных водопроводных се-
тей п. Власть Труда в существующей 
застройке (с установкой пожарных 
гидрантов) 

реконструкция 
поли-
этилен 

- 13,8 

3 
Замена уличных водопроводных се-
тей на ж/д станции Мастрюково (с 
установкой пожарных гидрантов) 

реконструкция 
поли-
этилен 

- 0,05 

4 
Замена уличных водопроводных се-
тей на ж/д станции Курумоч (с уста-
новкой пожарных гидрантов) 

реконструкция 
поли-
этилен 

- 1,3 

Всего: 29,15 

          

          2.4.2.4 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот-

ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ 

 

В настоящее время качество подаваемой абонентам воды не соответ-

ствует предельно допустимым нормам. Согласно проведенным исследовани-

ям, на водозаборах № 1 и № 2 с.п. Курумоч наблюдается превышение значе-

ния ПДК по санитарно-химическому показателю - общей жесткости (8,1±0,5 

мг/дмᶾ), что не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-

вая вода». 

Ввиду несоответствия качества питьевой воды нормам СанПин, необ-

ходимо проектирование и строительство нового водозабора Южно-

Курумоченского месторождения производительностью 4200 мᶾ/сут. Лицензия 

на новый водозабор имеется. 

Выбор метода и технологической схемы установки для улучшения ка-

чества воды следует производить в зависимости от её качества в водоисточ-

нике, санитарных и технологических требований водопользователей, произ-

водительности установки и технико-экономических соображений. При этом 

надлежит руководствоваться опытом эксплуатации установок, работающих в 

аналогичных условиях, учитывать результаты технологических анализов, а 



 94

также исследований на модельных установках. Для окончательного решения 

о выборе технологической схемы, состава сооружений для подготовки пить-

евой воды и место расположения установки необходима более глубокая про-

работка этого вопроса с разработкой технологического задания. Учитывая 

сложность и высокую стоимость проекта, вопрос о строительстве очистных 

сооружений должен осуществляться на основе соответствующей проектно-

сметной документации с технико-экономическим обоснованием. 

         Предложения по строительству станций водоочистки представлены в 

таблице 2.4.2.4.1. 

Таблица 2.4.2.4.1 - Предложения по строительству станций водоочистки  

Примечание – Количество и параметры станций водоочистки уточнить после гид-
рогеологических расчетов. 

 

Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантиро-

вать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и получать каче-

ственную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жите-

лей сельского поселения Курумоч. 

1. Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников водоснаб-

жения; 

2. Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин; 

3. Планировка территории и обустройство ЗСО водозаборных скважин в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-

ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

№ 
п/п 

Наименование 
Вид 
работ 

Кол-во, 
шт. 

Производитель-
ность, м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 
п. Власть труда 

1 Станция водоочистки по ул. Новая 
строитель-

ство 

характеристики  
определяются рабочим про-

ектом 

2 
Станция водоочистки на площадке 
№ 3 

строитель-
ство 

 

3 
Станция водоочистки восточнее 
площадки №6 

строитель-
ство 

82,0 

4 
Станция водоочистки южнее пло-
щадки №5 

строитель-
ство 

20,0 



 95

4. Оборудование водозаборных скважин водомерами, пьезометрами, в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

5. Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический 

контроль работы водозаборной скважины и водопроводной сети; 

6. Осуществлять контроль качества питьевой воды, согласно план-

графику. 

 

2.4.3 Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпола-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
 

Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Курумоч показал, 

что на настоящий момент, согласно Генеральному плану, в сельском поселе-

нии Курумоч существует необходимость проведения реконструкции объек-

тов системы питьевого водоснабжения. 

В пунктах 2.4.1÷2.4.2 представлены сведения о вновь строящихся и ре-

конструируемых объектах системы питьевого водоснабжения. 

 Предложение к выводу из эксплуатации объектов системы водоснаб-

жения представлены в таблице 2.4.3.1. 

Таблица 2.4.3.1 - Предложения к выводу из эксплуатации объектов системы 

водоснабжения (до 2025 г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Кол-во, 

шт. 
Вид 

 работ 

1 
Резервуар-накопитель на водозаборе 
№1 у насосной станции II подъема, 
V=400 мᶾ 

1998 1 шт. демонтаж 

 

 2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи-
заций, осуществляющих водоснабжение 

 

Проведенный анализ ситуации в с.п. Курумоч показал необходимость 

внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а 
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именно создание современной автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления водоснабжением. 

Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании 

каждой скважины позволит регулировать работу всех скважин одновременно 

в щадящем режиме. Тем самым нагрузка по подъёму воды распределяется 

равномерно на весь водозабор, уменьшается подсос более жёсткой воды из 

нижних слоёв, что в конечном итоге улучшает качество добываемой воды, 

сокращает непроизводственные потери воды на насосных станциях. 

При установке частотных преобразователей на насосном оборудовании 

водозаборных скважин происходит уменьшение нагрузки в среднем на 

13,7%. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление 

электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвига-

телей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут 

эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах 

жилых домов. 

Основной задачей внедрения автоматизированной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные усло-

вия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования 

и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от за-

данных условий. 
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 2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду 

 

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности с.п. Курумоч 

приборами учета говорят об отсутствии приборов учёта воды на источниках 

водоснабжения.  

Оснащенность приборами учета холодной воды потребителей, имею-

щих централизованное водоснабжение, представлена в п. 2.3.5. 

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-

требления. При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по 

действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных 

ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом 

устанавливать счетчики с импульсным выходом. 

На перспективу предлагаем запланировать: 

- установить приборы учета на существующие водозаборные 

сооружения; 

- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с 

наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для 

своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля 

возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов 

ее подачи; 

          -   установить всем абонентам приборы учёта расхода воды. 

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории поселения и их обоснование 

 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории с.п. Курумоч показал, что на перспективу сохраняются суще-

ствующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения.  
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Новые трубопроводы на перспективных площадках будут проклады-

ваться вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного до-

ступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

 

 2.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер-
вуаров, водонапорных башен 

 

Строительство насосных станций и водонапорных башен в с.п. Куру-

моч не предусматривается.  

Строительство накопительного резервуара планируется на водозаборе 

№ 1. Местоположение уточнить на стадии рабочего проектирования.  

 

 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Согласно Генеральному плану, новое жилищное строительство предла-

гается вести на свободных участках в существующих границах населённых 

пунктов сельского поселения Курумоч, так и на новых участках за их преде-

лами. 

 

 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения с.п. Курумоч представлены на ри-

сунках 2.4.9.1 ÷ 2.4.9.3. 
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Рисунок 2.4.9.1 - План развития централизованных систем водоснабжения с. Курумоч 
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Рисунок 2.4.9.2 - План развития централизованных систем водоснабжения п. Власть труда и ж/д станции Курумоч 
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Рисунок 2.4.9.3 - План существующей системы водоснабжения ж/д станции Мастрюково 
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РАЗДЕЛ 2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв-

ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах про-

ектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет: 

          1. Благоустройства территорий водозаборов. 

          2. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

3. Реконструкции изношенных водопроводных сетей. 

4. Реконструкции существующих водозаборов и строительство новых 

водозаборных сооружений. 

5. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-

го состояния водопроводных сооружений и сетей. 

          6. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  

 

2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и рекон-
струкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод 

 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирова-

ния её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду-

сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-

тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-

изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-
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верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи-

тельства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на 

состояние окружающей среды. 

 

2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по 
снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод-
готовке (хлор и др.). 

 

На настоящее время на территории с.п. Курумоч очистные сооружения 

отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 2.6.  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения 

для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сбор-

никам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с 

учетом индексов изменения сметной стоимости на 2021 г. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 

2021 г.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-

вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-

гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.  

При разработке рабочей документации на объекты капитального строи-

тельства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-

сметной документации.  

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, 

с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, 

базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования дого-

ворных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из 

средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и област-

ного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 
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В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега-

ющей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-

жения сельского поселения Курумоч на каждом этапе строительства, пред-

ставлены в таблице 2.6.1. 

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится на 

стадии рабочего проектирования согласно сводному сметному расчету и тех-

нико-экономическому обоснованию. 

В результате реализации мероприятий: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централи-

зованного водоснабжения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация в регионе. 

Реализация данных мероприятий направлена на увеличение мощности 

водозаборных сооружений для обеспечения подключения строящихся и су-

ществующих объектов на территории населенных пунктов сельского поселе-

ния в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 

2021÷2030 г.г. 
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Таблица 2.6.1 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-

жения с.п. Курумоч  

№ 
п/п 

 
 

  

Планируемые 
Мероприятия 

 
 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Расчетный срок строительства 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

1 

Проектирование и строитель-
ство новых водозаборных со-
оружений Южно-
Курумоченского месторожде-
ния производительностью 
4200 мᶾ/сут 

60000 - 60000 - - - - - - - - 

2 

Применение метода гидроди-
намического и виброволново-
го воздействия на продуктив-
ный пласт скважин (8 шт.) 

15600 - 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 - 

3 
Установка приборов учёта  
артезианской воды на суще-
ствующих водозаборах (8 шт.) 

240 - 30 30 30 30 30 30 30 30 - 

4 
Замена (реконструкция)  
существующих водопровод-
ных сетей: 

 

4.1 
- в с. Курумоч в существую-
щей застройке, L=14,0 км 

53200 - 1500 3000 4500 5000 6000 6200 8000 9000 10000 

4.2 
- в п. Власть Труда в суще-
ствующей застройке, L=13,8 
км 

52440 - 2500 4200 4500 5500 6000 6500 7300 7900 8040 

4.3 
- на ж/д станции Мастрюково, 
L=0,05 км 

190 - 50 60 80 -   - -  -  -  -  
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№ 
п/п 

 
 

  

Планируемые 
Мероприятия 

 
 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Расчетный срок строительства 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

4.4 
- на ж/д станции Курумоч, 
L=1,3 км 

4940 - 150 250 300 310 460 770 860 900 940 

5 

Замена изношенного уста-
ревшего оборудования на во-
допроводных сетях (арматура, 
пожарные гидранты) с.п. Ку-
румоч 

по  
проекту - - - - 

по  
проекту 

- - - - - 

6 

Демонтаж старого РЧВ и 
установка нового резервуара 
V=400 мᶾ на водозаборе №1 у 
насосной станции II подъема 

по  
проекту - - - - - - - - - 

по  
проекту 

7 

Оформление лицензий на 
право пользования недрами 
для новых водозаборных со-
оружений с.п. Курумоч  

230 - - - - - - - - - 230 

8 

Строительство новых водоза-
борных сооружений на пло-
щадках №2, 5, 6 в п. Власть 
труда 

по  
проекту - - - - - - - - - 

по  
проекту 

9 
Строительство водопровод-
ных сетей: 

 

9.1 

- в с. Курумоч на площадках 
№№ 1÷4, по ул. Садовая, Мо-
лодежная, на востоке села, 
южнее ул. Молодежная, L= 
15,2 км 

57760 - 2000 2300 3400 3600 4100 4500 6000 15000 16860 

9.2 - в п. Власть труда на площад- 74860 - 4000 4500 5000 6000 7100 7900 9000 12000 19360 
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№ 
п/п 

 
 

  

Планируемые 
Мероприятия 

 
 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Расчетный срок строительства 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

ках № 1, 2, с западной части 
площадки № 2 (от водозабо-
ра), на площадках № 3, 6, по 
ул. Луговая, севернее ул. Лу-
говая, L= 19,7 км 

9.3 

Строительство водопровода 
d=200мм, L=2,5 км от нового 
водозабора Южно-
Курумоченского ме-
сторождения до насосной 
станции II подъема (водозабор 
№7 с. Курумоч) 

9500 - 1000 1200 1600 2200 3500 - - - - 

10 
Установка пожарных гидран-
тов на проектируемых водо-
проводных сетях с.п. Курумоч 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

11 
Строительство станций водо-
очистки в с.п. Курумоч: 

 

11.1 - по ул. Новая 
по  

проекту 
- - - - - - - - - 

по  
проекту 

11.2 - на площадке № 3 
по  

проекту 
- - - - - - - - - 

по  
проекту 

11.3 
- восточнее площадки №6 
производительностью 82,0 
мᶾ/сут 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

11.4 
- южнее площадки №5  
производительностью 20,0 
мᶾ/сут 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 
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№ 
п/п 

 
 

  

Планируемые 
Мероприятия 

 
 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Расчетный срок строительства 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

12 

Проведение технического об-
следования централизованной 
системы холодного водо-
снабжения с.п. Курумоч 

300 - 300 - - - - - - - - 

 ИТОГО: 329260 0 73480 17490 21360 24590 29140 27850 33140 46780 55430 

Указанная стоимость является приблизительной и уточняется на стадии проектирования, в соответствии с техническим заданием. 
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РАЗДЕЛ 2.7.  ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 

782, с изменениями и дополнениями от 22.05.2020 г. «О схемах водоснабже-

ния и водоотведения» к плановым показателям развития централизованных 

систем водоснабжения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при транспортировке; 

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Плановые показатели деятельности организации, осуществляющей хо-

лодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 - Плановые показатели деятельности организации «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч» 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый показа-
тель на 2020 г. 

Ожидаемый пока-
затель 2030 г.  

1. Показатели 
качества воды 

1. Удельный вес проб воды у по-
требителя, которые не отве-
чают гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим 
показателям, % 

22 0 

2. Удельный вес проб воды у по-
требителя, которые не отве-
чают гигиеническим нормати-
вам по микробиологическим 
показателям, % 

0 0 

2. Показатели 
надежности и 
бесперебойно-
сти водоснаб-

жения 

1. Протяженность сетей (незави-
симо от способа прокладки), 
км 

50,47 87,87 

2. Количество аварий  
на сетях, в том числе аварий-
но-ремонтные работы, ед. 

70 - 
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Группа Целевые индикаторы 
Базовый показа-
тель на 2020 г. 

Ожидаемый пока-
затель 2030 г.  

3. Аварийность на сетях водо-
провода (ед/км) 

1,39 - 

4. Износ водопроводных сетей  
    (в процентах), % 

70÷85 10 

3. Показатели 
эффективности 
использования 
ресурсов, в том 
числе сокраще-
ния потерь воды 
при транспорти-

ровке 

1. Величина удельных затрат 
электрической энергии на 
транспорт воды (кВт*ч/м3) 

1,62 - 

2. Коэффициенты потерь,  
    тыс. м3/км 

3,28 1,09 

28 5 

4. Иные показа-
тели 

1. Тарифы на питьевую воду, 
руб./м3 35,39/36,58 - 
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РАЗДЕЛ 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизован-
ных систем водоснабжения  
 

На момент проведения Актуализации схемы водоснабжения в границах 

сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем холод-

ного и горячего водоснабжения, расположенных на территории населенных 

пунктов с.п. Курумоч, не выявлены. 

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руковод-

ствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ.  

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 

том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации ко-

торых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация 

таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо органи-

зацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам 

(в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горя-

чего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не опре-

делена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со 

дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского 

округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объек-

ты права собственности или до принятия их во владение, пользование и рас-
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поряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граж-

данским законодательством.  

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизо-

ванных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитывают-

ся органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 3.1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 3.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории сельского поселения и деление территории 
на эксплуатационные зоны 

 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных 

сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения 

поселения, можно разделить на две составляющие: 

- сбор и транспортировка сточных вод; 

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод с.п. 

Курумоч включает в себя систему самотечных и напорных канализационных 

трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными 

станциями и очистных сооружений канализации.  

В настоящее время на территории сельского поселения централизован-

ная система водоотведения имеется только в с. Курумоч. 

В п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюково 

централизованная система водоотведения отсутствует. 

Сточные воды от жилых домов, предприятий и организаций, подклю-

ченных к централизованной системе канализации с. Курумоч, самотеком по-

ступают на канализационную насосную станцию КНС №1. От КНС №1 сточ-

ные воды по напорному коллектору поступают на канализационные очист-

ные сооружения ОС №2 (бывшей Жигулевской птицефабрики), расположен-

ные в 2,5 км западнее с. Курумоч. 
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В состав канализационных очистных сооружений входят: приемная ка-

мера (1 шт.), горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 

шт.), двухъярусные отстойники (3 шт.), контактные резервуары (2 шт.), кана-

лизационная насосная станция КНС №2 (1 шт.), пруды-накопители (2 шт.). 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки, от предпри-

ятий и организаций с.п. Курумоч поступают в выгребные ямы и надворные 

уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом и слива-

ются на действующие канализационные ОС №2, расположенные западнее с. 

Курумоч. 

Дождевая канализация на территории сельского поселения Курумоч 

отсутствует – смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов 

и производственных площадок промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий происходит по рельефу местности в системы водосборов р. Сок 

и р. Волга. Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточ-

ных вод отсутствуют.  

 

Согласно Постановлению правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 с 

изменениями и дополнениями от 22.05.2020 г. «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водо-

снабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснаб-

жения и водоотведения»), "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной 

ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 

обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизо-

ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в цен-

трализованной системе водоотведения сельского поселения можно выделить 

зону эксплуатационной ответственности организации «МУП ЖКХ сель-

ского поселения Курумоч», осуществляющей водоотведение сточных вод на 

территории с.п. Курумоч. 



 116 

         3.1.2 Описание результатов технического обследования централи-
зованной системы водоотведения, включая описание существующих ка-
нализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия 
применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 
локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами    

 

Техническое обследование объектов и сооружений централизованной 

системы водоотведения с. Курумоч, согласно Приказа Минстроя России от 

05.08.2014 г. №437/пр, проводилось в 2013 г. организацией ЗАО «Стандарт».  

Село Курумоч обеспечено как централизованной канализацией, так и 

местной. 

Централизованная система водоотведения с. Курумоч начала функцио-

нировать с 1966 года и представляет собой сложный комплекс инженерных 

сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три со-

ставляющих: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от насе-

ления и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекто-

рам на канализационные очистные сооружения. Перекачка стоков на очист-

ные сооружения производится канализационной насосной станцией; 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков 

на очистных сооружениях; 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 

Сточные воды от жилых домов, предприятий и организаций, подклю-

ченных к централизованной системе канализации с. Курумоч, самотеком по-

ступают на канализационную насосную станцию КНС №1. От КНС №1 сточ-

ные воды по напорному коллектору поступают на канализационные ОС №2 

(бывшей Жигулевской птицефабрики), расположенные в 2,5 км западнее с. 

Курумоч. 
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Проектная производительность очистных сооружений - 3000 мᶾ/сутки. 

Год постройки - 1968 г. Территория канализационных очистных сооружений 

частично благоустроена. 

В состав канализационных очистных сооружений входят: 

- приемная камера – 1 шт. 

- горизонтальные песколовки с круговым движением воды – 2 шт. 

- двухъярусные отстойники – 3 шт. 

- контактные резервуары – 2 шт. 

- канализационная насосная станция (КНС №2) – 1 шт. 

- пруды-накопители – 2 шт. 

 

В с.п. Курумоч проживает 8778 человек. Согласно сведениям организа-

ции «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч», количество абонентов, под-

ключенных к существующей системе водоотведения, составляет 3890 чело-

век. 

Таким образом, обеспеченность населения с.п. Курумоч централизо-

ванным водоотведением составляет 44,3%. 

Технологическая схема канализационных ОС №2 с. Курумоч приведе-

на на рисунке 3.1.2.1. 
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Рисунок 3.1.2.1 – Технологическая схема канализационных ОС №2  
с. Курумоч 
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Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды села Курумоч 

подаются на очистные сооружения по напорному коллектору d=280 мм в 

приемную камеру, где происходит гашение напора. В колодце приемной ка-

меры установлена решетка, предназначенная для задержания и удаления из 

сточных вод разного рода механических примесей, отбросов. 

Из приемной камеры сточные воды по открытым лоткам подаются в 

две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Пройдя песко-

ловки, сточные воды по открытому лотку через распределительную камеру 

поступают на поступают в три двухъярусных отстойника для последующей 

очистки.  

В двухъярусных отстойниках происходит осаждение взвешенных гру-

бодисперсных примесей и части органических веществ, находящихся во 

взвешенном состоянии. Сырой осадок, осевший на дно отстойников, перека-

чивается в илосборник. 

Осветлённая сточная вода отводится в контактные резервуары для 

обеззараживания стоков раствором хлорной извести. При дезинфекции сточ-

ной воды хлором происходят частичная коагуляция мелких взвешенных ча-

стиц и осаждение их в контактных резервуарах. 

Во вторичных отстойниках в процессе отстаивания происходит разде-

ление активного ила и очищенной сточной воды. Сброс осадка производится 

на иловые площадки.  Сброс очищенных сточных вод осуществляется с по-

мощью КНС №2 по двум напорным трубопроводам d=250 мм в пруды-

накопители общей площадью 80 тыс.м². 

Срок эксплуатации канализационных ОС, КНС, сооружений и сетей 

системы водоотведения с. Курумоч более 50 лет. 

Согласно сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч», эффективность очистки стоков на ОС составляет 20%. 

Техническая характеристика существующих канализационных ОС №2 

с. Курумоч представлена в таблице 3.1.4.1. 
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Таблица 3.1.4.1 - Техническая характеристика канализационных ОС №2 с. 

Курумоч 

Наименование  

Фактическая 
производи-
тельность, 

мᶾ/сут  

Проектная 
производи-
тельность, 

мᶾ/сут 

Степень 
износа 

оборудо-
вания, % 

Текущее 
техническое состояние 

ОС №2, 
в 2,5 км западнее  
с. Курумоч 

713 3000 90  

Возможности сооружений 
по эффективности очистки 
сточных вод не соответ-
ствуют современным тре-
бованиям.  
Очистные соружения рабо-
тают в предельном режиме. 
Наблюдается значительный 
коррозионный износ (90%) 
трубопроводов и металло-
конструкций сооружений 
механической очистки. 

  

Фактический объем сточных вод, сбрасываемых на канализационные 

ОС №2 с. Курумоч, представлен в таблице 3.1.2.2. 

Таблица 3.1.2.2 – Фактический объем сточных вод, сбрасываемых на канали-

зационные ОС №2 с. Курумоч 

Наименование Ед. 
изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Фактический объем сточных вод 
тыс. м³/год 275,7 271,5 261,2 

м³/сут. 755 743 713 

Производительность ОС м³/сут. 3000 3000 3000 

Резерв мощности 
м³/сут. 2245 2257 2287 

% 75 75 76 

 

Загруженность очистных сооружений с. Курумоч в настоящее время 

составляет около 24%. 

Согласно сведениям организации «МУП ЖКХ сельского поселения 

Курумоч»: 

- доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, составляет 100%; 
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 - доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до норматив-

ных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения – 0%. 

 

Водоотведение от жилых домов частного сектора населенных пунктов 

с.п. Курумоч осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные, откуда 

вывозятся специализированным автотранспортом и сливаются на очистные 

сооружения села Курумоч. 

Спутниковый снимок компоновки канализационных ОС №2 (бывшей 

Жигулевской птицефабрики) с. Курумоч представлен на рисунке 3.1.2.2. 

 

Рисунок 3.1.2.2 - Спутниковый снимок компоновки канализационных ОС №2 
(бывшей Жигулевской птицефабрики) с. Курумоч 
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3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на кото-
рых водоотведение осуществляется с использованием централизованных 
и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизо-
ванных систем водоотведения 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г.) и поста-

новление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 с изменениями и до-

полнениями от 22.05.2020 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и во-

доотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоот-

ведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:  

- «технологическая зона водоотведения» - часть централизованной си-

стемы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из кото-

рой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооруже-

ние, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск 

сточных вод в водный объект), или несколько технологически связан-

ных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный 

объект). 

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в центра-

лизованной системе водоотведения сельского поселения, можно выделить 

одну технологическую зону водоотведения:  

- очистные сооружения канализации села Курумоч (ОС №2 с. Куру-

моч). 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-

ФЗ с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г. "О водоснабжении и во-

доотведении" вводит новое понятие в сфере водоотведения: централизован-

ная система водоотведения поселения или городского округа - комплекс 
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технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

значенных для водоотведения с территории поселения или городского окру-

га. 

Исходя из определения - на территории сельского поселения располо-

жена: 

- одна централизованная система водоотведения села Курумоч (вклю-

чает самотечные и напорные канализационные сети, канализационные 

насосные станции, коллектор и канализационные очистные сооружения). 

Централизованным водоотведением охвачено 44,3% населения села. Отведе-

ние сточных вод на канализационные очистные сооружения осуществляется 

с помощью канализационной насосной станции. 

Зона централизованной системы водоотведения сельского поселения 

совпадает с технологической зоной водоотведения. 

 

Зоны нецентрализованного водоотведения (территории, на которых во-

доотведение осуществляется с использованием нецентрализованных систем 

водоотведения) расположены на территориях частного сектора населенных 

пунктов сельского поселения Курумоч, где используется индивидуальная си-

стема водоотведения: выгребные ямы и надворные постройки. 

В п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюково 

применима нецентрализованная система водоотведения. Сброс стоков осу-

ществляется в надворные уборные и выгребные ямы, откуда по мере накоп-

ления сточные воды вывозятся специализированным автотранспортом и сли-

ваются на действующие ОС №2 с. Курумоч. 

 

3.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей централизован-
ной системы водоотведения 
 

В процессе механической и биологической очистки сточных вод обра-

зуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные 
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компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отде-

ления различают осадки первичные и вторичные.  

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые 

находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на 

решетках, песколовках и первичных отстойниках. 

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды 

после биологической очистки (избыточный активный ил).  

Канализационные очистные сооружения ОС №2 села Курумоч: 

3.1.4.1 Удаление плавающих предметов и мусора крупностью 50÷100 

мм и выше. 

В колодце приемной камеры установлена решетка, предназначенная 

для задержания и удаления из сточных вод разного рода механических при-

месей, отбросов (бытовой мусор, тряпки, бумага). 

3.1.4.2 Горизонтальные песколовки с круговым движением воды пред-

назначены для задержания нерастворимых минеральных примесей (в основ-

ном песка), удельный вес частиц которых выше удельного веса воды. Песча-

ная пульпа направляется на обезвоживание, а стоки, очищенные от песка, от-

водятся по лоткам в камеру слияния для последующей очистки. 

3.1.4.3 В двухъярусных отстойниках происходит осаждение взвешен-

ных (грубодисперсных примесей и части органических веществ, находящих-

ся во взвешенном состоянии). Сырой осадок, осевший на дно отстойников, 

перекачивается в илосборник. 

3.1.4.4 Хранение и использование осадка.   

После вторичных отстойников, сброс осадка производится на иловые 

площадки, откуда вывозится на полигон. 
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3.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 
существующих объектах централизованной системы водоотведения 
 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуа-

тации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. и «Правил хо-

лодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением 

Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков села Курумоч 

осуществляется по канализационным трубопроводам на канализационные 

очистные сооружения. 

В настоящее время канализационная сеть является самотечно-напорной 

и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производ-

ственных сточных вод.  

Сети канализации Ø100-300 мм проложены из чугунных, керамических 

и асбестоцементных труб. Год ввода в эксплуатацию - 1966. Общая протя-

женность канализационных сетей села Курумоч составляет 28,3 км. На сего-

дняшний день имеется значительный износ трубопроводов хозяйственно-

бытовой канализации (70%). 

Описание состояния и функционирования канализационных сетей с. 

Курумоч и сооружений на них, представлены в таблице 3.1.5.1. 

Таблица 3.1.5.1 - Характеристика канализационных сетей с. Курумоч 

 

Наименование 

Диаметр трубопровода, мм 

100 150 200 250 300 

Материал трубопровода чугун керамич./а/ц керамич. а/ц а/ц 

Протяженность, м 7 540 14 170 3 000 2 350 1 240 

Год ввода в эксплуатацию 1990 1966 1966 1966 1966 
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Показатели аварийности канализационных сетей «МУП ЖКХ сельско-

го поселения Курумоч» представлены в таблице 3.1.5.2. 

Таблица 3.1.5.2 - Показатели аварийности канализационных сетей «МУП 

ЖКХ сельского поселения Курумоч» 

Год 
Количество повреждений, 

шт. 
Удельное количество повреждений 

на 1 км 
2018 24 0,85 
2019 28 0,99 
2020 30 1,06 

 

Организацией «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» в течении 

2020 года выполнялись текущие, по графику ППР и аварийные работы на кана-

лизационных сетях. 

 

Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы 

водоотведения села Курумоч представлена на рисунке 3.1.5.1. 
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Рисунок 3.1.5.1 - Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы водоотведения села Курумоч 



 128 

В с. Курумоч имеются две канализационные насосные станции:  

- КНС №1, установлена в селе, предназначена для перекачки сточных 

вод от жилых, производственных и общественных зданий села в напорный 

канализационный коллектор, отводящий стоки на очистные сооружения; 

- КНС №2, установлена на территории очистных сооружениях, осу-

ществляет отвод очищенных сточных вод в пруды-накопители. 

Сведения о канализационных насосных станциях с. Курумоч приведе-

ны в таблице 3.1.5.3. 

Таблица 3.1.5.3 - Сведения о канализационных насосных станциях с. Куру-

моч 

Марка насо-
са,  

место  

установки 

Кол-
во,  

шт. 

 

Производи-
тельность, 

мᶾ/ч 

 

Напор,  

м 

 

Мощность 
эл. двиг., 

кВт 

 
Степень  
износа,  

% 

Примечание 

(описание состояния, 
проблемы, перспек-

тива) 

КНС №1  

Фекальный 
насос НФ-4 

3 180  42 40 70  

Требуется модерни-
зация оборудования. Насос СД 

160/45 
1 160 45 37 70 

КНС №2  

Насос СД 
160/45 

1 160 45 37 70 Имеется разрушение 
конструкций здания 
КНС №2. Требуется 
капитальный ремонт 
здания КНС №2 и за-
мена фекальных 
насосов НФ-4 на CD 
160/45 – 4 шт. 

 

Фекальный 
насос 5 Ф-6 

 

2 

 

180 

 

 40 

 

55 

 

70 

 

Приборный учет стоков на канализационных насосных станциях отсут-

ствует.  
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3.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизован-
ной системы водоотведения и их управляемкости 

 

Надежность и экологическая безопасность являются основными требо-

ваниями, которые предъявляются современным системам водоотведения. 

Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, 

так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопро-

воды; насосные станции; очистные сооружения.  

Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долго-

вечности, ремонтопригодности, управляемкости. 

В настоящее время основное оборудование действующих канализаци-

онных сооружений села Курумоч имеет значительный процент износа (90%). 

Очистные сооружения нуждаются в реконструкции, т.к. исчерпали свои тех-

нические возможности.  

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия городского окру-

га. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только 

наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и 

наиболее уязвимым с точки зрения надежности.  

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и 

сооружений систем водоотведения являются: 

- старение канализационных сетей, увеличение протяженности сетей с 

износом; 

- износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на 

канализационных насосных станциях. 

Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части 

металлических трубопроводов без внутреннего защитного покрытия 

достигает до 1 мм в год (безопасная интенсивность – 0,04 мм/год - п. 6.16 
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«Методических рекомендаций по определению технического состояния 

систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения». Утв.: Минрегионразвития РФ 25апреля 2012 г.). 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 

материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Обеспечение надежности работы насосных станций обуславливается, в 

первую очередь, бесперебойностью энергоснабжения и снижением 

количества отказов насосного оборудования.  

В настоящее время степень износа оборудования насосных станций 

составляет 70%. Требуется капитальный ремонт здания КНС №2 на очистных 

сооружениях и модернизация насосного оборудования КНС №2. 

Управляемость процессами безопасности и надежности 

функционирования объектов централизованной системы водоотведения 

обеспечивается: 

• организацией службы эксплуатации системы водоотведения в 

соответствии с нормативами «Правил технической эксплуатации»; 

• организацией диспетчерской службы по контролю за 

технологическими процессами водоотведения, ликвидации повреждений и 

отказов на объектах системы водоотведения; 

• организацией надлежащего технологического и лабораторного 

контроля процессов отведения и очистки сточных вод мониторинга влияния 

очищенных сточных вод на водоприёмник. 

• регулярным обучением и повышением квалификации персонала; 

• регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации 

аварийных ситуаций; тренировочных занятий по действиям персонала в 

нештатных ситуациях. 
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Реализация вышеперечисленных мероприятий направлена на повыше-

ние безопасности, надежности системы водоотведения и обеспечение устой-

чивой работы данной системы. 

 

3.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо-
ванную систему водоотведения на окружающую среду 

 

Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод является одним из главных факторов, который оказывает нега-

тивное влияние на качество воды. 

Наиболее опасными техногенными процессами в границах территории 

с.п. Курумоч является загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Основными источниками загрязнения водных объектов на проектируе-

мой территории являются неочищенные хозяйственно-бытовые и ливневые 

сточные воды. 

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах п. Власть тру-

да, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюково создает определенные 

трудности населению, ухудшает их бытовые условия.  

Существующие канализационные ОС №2 в с. Курумоч имеют 90% из-

нос. В настоящее время очистными сооружениями с. Курумоч: 

 не обеспечивается необходимый уровень очистки сточных вод; 

 не производится обеззараживание; 

 не производится производственно-лабораторный контроль над 

эффективностью очистки; 

 нарушаются санитарные правила и нормы охраны поверхностных и 

подземных вод от загрязнения сточными водами. 

 

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений 

и ядохимикатов способствуют загрязнению водных водоемов. Застройка тер-

риторий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеоло-
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гических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток 

осадков, что способствуют подъему уровня грунтовых вод. 

Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными ве-

ществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные 

явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием 

уровня грунтовых и подземных вод. 

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории 

сельского поселения, поверхностный сток, поступающий с селитебной и 

промышленной территорий, оказывает большое влияние на качество воды. 

Смыв загрязняющих веществ с территорий жилых зон и производственных 

площадок промышленных предприятий происходит в основном в систему 

водосборов малых рек и ручьев сельского поселения. 

Несмотря на резкое увеличение расхода воды в водотоках в периоды 

весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация взвешенных 

веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в 

межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора. 

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверх-

ностного стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки 

на территории сельского поселения, и, следовательно, увеличением площа-

дей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Ещё одним аспек-

том влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязнённый 

нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период снего-

таяния является ещё одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов. 

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых 

и талых сточных водах, являются: 

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упа-

ковки и др.); 

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта); 

— нефтепродукты; 
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— органические вещества (продукты разложения растительного и жи-

вотного происхождения); 

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и вовремя от-

тепелей); 

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем 

предприятий). 

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне 

в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустрой-

ства водосборной территории, режима её уборки, грунтовых условий, интен-

сивности движения транспорта, интенсивности дождя, наличия и состояния 

сети дождевой канализации. 

Отсутствие организованного отвода поверхностного стока является 

причиной затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, сниже-

ния несущей способности грунтов. Основная задача организации поверх-

ностного стока – сбор и удаление поверхностных вод с селитебных террито-

рий, защита территории от подтопления поверхностным стоком, поступаю-

щим с верховых участков, обеспечения надлежащих условий для эксплуата-

ции селитебных территорий, наземных и подземных сооружений. 

Низкий уровень благоустройства территорий, отсутствие организован-

ного поверхностного стока, либо фрагментарной сети под воздействием при-

родно-техногенных факторов – одна из причин проявления негативных ин-

женерно-геологических процессов: 

— подтопления заглубленных частей зданий; 

— заболачивания территории; 

— снижения несущей способности грунта; 

— морозного пучения; 

— возникновения оползней. 

Предупредить возможности образования таких негативных процессов 

можно путем строительства в сельском поселении очистных сооружений 

ливневой канализации. 
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3.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охва-
ченных централизованной системой водоотведения 

 

Населенные пункты п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д стан-

ция Мастрюково не обеспечены централизованным водоотведением на 100%. 

Часть с. Курумоч (51% от общей численности населения села Куру-

моч), а именно районы частного сектора, не охвачены централизованной си-

стемой водоотведения. 

Водоотведение от жилых, общественных зданий и частной застройки 

населенных пунктов с.п. Курумоч, осуществляется в надворные уборные и 

выгребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды вывозятся специа-

лизированным автотранспортом и сливаются на канализационные очистные 

сооружения с. Курумоч. 

 

3.1.9 Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения 

 

Система водоотведения сельского поселения Курумоч имеет следую-

щие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений во-

доотведения: 

1. Основной проблемой в функционировании действующей системы 

водоотведения является высокий процент износа канализационных 

сетей и запорно-регулирующей арматуры на канализационных 

трубопроводах.  

2. В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы: 

- высокий процент износа оборудования насосных станций (70%); 

- наблюдется разрушение конструкций здания КНС №2; 

- полный износ фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 4 шт. на 

КНС №2. 

3. Технологические проблемы на очистных сооружениях канализации:  
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- наблюдается значительный коррозионный износ (90%) 

металлоконструкций сооружений механической очистки; 

- очистные сооружения исчерпали свои технические возможности, 

значительная часть сооружений имеет не только физический, но и 

моральный износ. Возможности данных сооружений по 

эффективности очистки сточных вод не соответствуют 

современным требованиям. Очистные сооружения работают в 

предельном режиме, поэтому требуется реконструкция и 

расширение или строительство новых очистных сооружений. 

4. На территории с.п. Курумоч нет ливневой канализации, поэтому 

весенние паводковые стоки в основном попадают в хозяйственно-

бытовую канализацию. Происходит переполнение канализационной 

сети и подтопление подвалов жилых зданий и погребов населения 

фекальными стоками. Дальнейшее увеличение срока износа 

канализационных сетей приведет к полному выходу из строя системы 

водоотведения. Необходима модернизация существующей системы 

водоотведения. 

 

3.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотве-
дения (канализации) к централизованным системам водоотведения по-
селений или городских округов, включающие перечень и описание цен-
трализованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к цен-
трализованным системам водоотведения поселений или городских окру-
гов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), 
на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные цен-
трализованные системы водоотведения (канализации), о мощности 
очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки 
сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 

 

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 

«Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведе-

ния (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 
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или городских округов» централизованная система водоотведения (канализа-

ции) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения по-

селений или городских округов при соблюдении совокупности следующих 

критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоот-

ведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточ-

ных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (кана-

лизации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-

тельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных 

вод. 

На основании вышеизложенных критериев централизованные системы 

водоотведения с. Курумоч, эксплуатируемые организацией «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч», относятся к централизованным системам во-

доотведения поселений или городских округов, установленных требованием 

постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691. 

Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них 

технологиях очистки сточных вод представлена в разделе 3.1.2 Схемы водо-

отведения. 
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РАЗДЕЛ 3.2.  БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систе-
му водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведе-
ния 
 

В настоящее время в сельском поселении Курумоч эксплуатируются 

одна система водоотведения - централизованная система водоотведения се-

ла Курумоч. 

От населенных пунктов п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д 

станция Мастрюково сточные воды поступают в надворные уборные и вы-

гребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды вывозятся специали-

зированным автотранспортом и сливаются на канализационные ОС №2 с. 

Курумоч. 

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоот-

ведения по технологическим зонам с.п. Курумоч представлен в таблице 

3.2.1.1. 

Таблица 3.2.1.1 – Баланс поступления сточных вод  

Наименование Ед. 
 изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ОС №2 с. Курумоч 

Фактический объем сточных вод 
тыс. м³/год 275,7 271,5 261,2 

м³/сут. 755,0 743,0 713,0 

 

Объём реализации сточных вод по группам потребителей с.п. Курумоч 

за 2020 г. представлен в таблице 3.2.1.2. 

Таблица 3.2.1.2 – Данные по реализации сточных вод  

№ 
п/п 

Наименование  
 показателя 

Водоотведение  
за 2020 год, м3/год 
ОС №2 с. Курумоч 

1 Пропущено сточных вод всего, в том числе: 261230 
1.1 от населения 241668 
1.2 от бюджетных организаций 14351,7 
1.3 от прочих организаций 3543,7 
2 Внутрихозяйственный оборот предприятия 1667,0 
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3.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока по 
технологическим зонам водоотведения 

 

Ливневая канализация в населённых пунктах сельского поселения Ку-

румоч отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы 

фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют. 

 

3.2.3  Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 
приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при    
осуществлении коммерческих расчётов 
 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей рай-

центра осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ с изменениями и дополнениями от 

01.04.2020 г. «О водоснабжении и водоотведении». 

Коммерческому учету подлежит количество: 

1) сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения; 

2) сточных вод, транспортируемых транзитной организацией по дого-

вору по транспортировке сточных вод; 

3) сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответ-

ствии с договором по очистке сточных вод. 

Коммерческий учет сточных вод осуществляется в соответствии с пра-

вилами организации коммерческого учета сточных вод, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время учет объемов сточных вод, поступающих на кана-

лизационные очистные сооружения населенных пунктов, не ведётся. Прибо-

ры коммерческого учета сточных вод отсутствуют.  

Осуществление коммерческого учета расчетным способом допускается 

в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных 

абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому 

абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом 
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учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких 

сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведе-

ния. 

 

3.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон де-
фицитов и резервов производственных мощностей 

 

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам с.п. Куру-

моч за 2018-2020 г.г. представлен в таблице 3.2.4.1. 

Таблица 3.2.4.1 - Баланс поступления сточных вод по технологичным зонам  

Показатели 
Ед. 
изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

с. Курумоч 

Фактический объем сточных вод всего, в 
том числе: 

тыс. м³/год 275,7 271,5 261,2 

м³/сут 755,0 743,0 713,0 

от населения тыс. м³/год н/д н/д 241,67 

от бюджетных организаций тыс. м³/год н/д н/д 14,351 

от прочих организаций тыс. м³/год н/д н/д 3,543 
Внутрихозяйственный оборот предприя-
тия 

тыс. м³/год н/д н/д 1,667 

Итого по ОС: тыс. м³/год 275,7 271,5 261,2 

 

Анализ таблицы 3.2.4.1 показывает, что суммарные объемы сточных 

вод, проходящие через канализационные сооружения села Курумоч за пери-

од 2018÷2020 г.г. имеют тенденцию к уменьшению: по отношению к 2018 

году объем принимаемого стока в 2020 году снизился на 5,3 %, к 2019 году 

объем принимаемого стока в 2020 году снизился на 3,8 %. 

Объемы поступления сточных вод по технологичным зонам с выделе-

нием зон дефицитов и резервов производственных мощностей, представлены 

в таблице 3.2.4.2.  

 



 140 

Таблица 3.2.4.2 - Объемы поступления сточных вод по технологичным зонам 

с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

Показатели 
Ед. 
изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ОС №2 с. Курумоч 
Фактический объем сточных вод, про-
пущенных через ОС 

м³/сут 755 743 713 

Производительность проектная ОС мᶾ/сут 3000 3000 3000 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности % 75 75 76 

 

Ретроспективный анализ за последние три года балансов поступления 

сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологиче-

ским зонам водоотведения с.п. Курумоч показывает отсутствие дефицита 

производственных мощностей очистных сооружений, расположенных в с. 

Курумоч. 

 

3.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков по технологиче-
ским зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных 
сценариев развития сельского поселения 
 

При планировании развития централизованной системы водоотведения 

на перспективу до 2030 г. принимаем во внимание Генеральный план с.п. 

Курумоч. 

Первый вариант развития системы водоотведения 

Обеспечение системой канализации вновь строящихся объектов плани-

руется обеспечить от собственных локальных очистных сооружений.  

Строительство новых уличных канализационных сетей и сооружений, а 

также строительство или реконструкция существующих канализационных 

сетей и сооружений на них, не планируется.  

Второй вариант развития системы водоотведения 

Для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологиче-

ской обстановки необходимо выполнить: 
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- замену трубопроводов существующих канализационных сетей в с. 

Курумоч; 

- капитальный ремонт здания КНС №2, расположенной на территории 

очистных сооружениях с. Курумоч; 

- замену фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 4 шт. на КНС №2; 

- строительство новых сетей водоотведения на новых площадках стро-

ительства №№ 1, 2, 3, на западе за границей с. Курумоч; 

- строительство новых канализационных очистных сооружений на за-

паде за границей с. Курумоч; 

- строительство сливной станции на западе за границей с. Курумоч; 

- строительство очистных сооружений ливневой канализации на западе 

за границей с. Курумоч. 

 

Строительство системы централизованного водоотведения в населен-

ных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюко-

во не планируется.  

 

Балансы водоотведения с учетом различных сценариев развития с.п. 

Курумоч представлены в таблицах 3.2.5.1÷3.2.5.2. 
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Таблица 3.2.5.1 - Прогнозные балансы поступления сточных вод по первому варианту развития системы водоотведения 

с.п. Курумоч на расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

Наименование  
показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

ОС №2 с. Курумоч 
Пропущено сточных вод от або-
нентов, тыс. м3/год 

259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 259,56 

Внутрихозяйственный оборот 
тыс. м3/год 

1,66 1,68 1,69 1,71 1,73 1,74 1,76 1,78 1,79 1,81 1,83 

ИТОГО по ОС, тыс. м3/год 261,2 261,24 261,25 261,27 261,29 261,30 261,32 261,34 261,35 261,37 261,39 

 

Таблица 3.2.5.2 - Прогнозные балансы поступления сточных вод по второму варианту развития системы водоотведения 

с.п. Курумоч на расчетный срок строительства (до 2030 г.) 

Наименование  
показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

ОС №2 с. Курумоч 
Пропущено сточных вод от або-
нентов, тыс. м3/год 

259,56 323,76 387,96 452,17 516,37 580,57 644,77 708,97 773,18 837,38 901,58 

Внутрихозяйственный оборот 
тыс. м3/год 

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

ИТОГО по ОС, тыс. м3/год 261,2 325,42 389,62 453,83 518,03 582,23 646,43 710,63 774,84 839,04 903,24 
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РАЗДЕЛ 3.3.  ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения 
  

Нормы водоотведения от населения, согласно СП 32.13330.2018 «Кана-

лизация. Наружные сети и сооружения» с изменением № 1 от 26.06.2019 г. 

(Актуализация СНиП 2.04.03-85), принимаются равными нормам водопо-

требления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и 

полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок жилой за-

стройки с.п. Курумоч, представлены в таблице 3.3.1.1. 

Таблица 3.3.1.1 - Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок 

жилой застройки с.п. Курумоч 

№ 
п/п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во людей 
чел. 

Водоотведение, 
 м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 
с. Курумоч 

1.1 Площадка №1 западнее пр. Ленина 114 20,52 

1.2 
Площадка №2 в юго-западной части 
села 

315 56,7 

1.3 Площадка №3 на западе села 846 152,28 
1.4 Площадка №4 на юго-востоке села 132 23,76 

1.5 
За счет уплотнения существующей жи-
лой застройки в границах села 

465 83,7 

 Всего: 1872 336,96 
п. Власть труда 

2.1 Площадка №1 южнее ул. Новая 522 93,96 

2.2 
Площадка №2 севернее озер Малое 
Песочное и Большое Песочное 

318 57,24 

2.3 Площадка №3 южнее площадки №1 375 67,5 

2.4 
Площадка №4 в юго-западной части 
поселка 

456 82,08 

2.5 
Площадка №5 в районе озер Мастрю-
ково и Барское 

75 13,5 

2.6 
Площадка №6, 6.1 южнее озер Малое 
Песочное и Большое Песочное и на 
юге сельского поселения 

414 75,52 

2.7 
За счет уплотнения существующей жи-
лой застройки в границах поселка 

402 72,36 

 Всего: 3198 461,16 
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Перспективные объёмы водоотведения от объектов соцкультбыта с.п. 

Курумоч, представлены в таблице 3.3.1.1. 

Таблица 3.3.1.1 - Перспективные объёмы водоотведения от объектов соц-

культбыта с.п. Курумоч 

№ п/п Наименование потребителей 
Единица  

измерения 
Кол-во 
единиц 

Водоотведение, 
м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2030 г.) 
с. Курумоч 

1.1 
Реконструкция общеобразова-
тельной организации на ул. 
Юбилейная 

1 учащийся 203 4,06 

1.2 

Реконструкция отделения цен-
тральной районной больницы 
и поликлиники севернее пло-
щадки №1 

1 койко-место 54 0,54 

1.3 
Строительство дома культуры 
с размещением подросткового 
клуба на площадке №2 

1 посетитель 260 0,26 

1.4 
Строительство дошкольной 
общеобразовательной органи-
зации на площадке №2 

1 ребенок 90 7,2 

1.5 
Строительство дошкольной 
общеобразовательной органи-
зации на площадке №3 

1 ребенок 100 8,0 

1.6 
Строительство ФОК с ледовой 
ареной, в квартале между ул. 
Молодёжная и ул. Ленина 

1 человек - - 

Всего: 20,06 
п. Власть труда 

2.1 
Строительство дошкольной 
образовательной организации 
в южной части поселка 

1 ребенок 100 8,0 

2.2 
Строительство ФАП в поселке 
Власть Труда в южной части 
посёлка 

1 посетитель в 
смену 

40 0,4 

Всего: 8,4 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в су-

ществующие централизованные системы водоотведения с.п. Курумоч пред-

ставлены в таблице 3.3.1.3. 
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Таблица 3.3.1.3 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточ-

ных вод в существующие централизованные системы водоотведения с.п. Ку-

румоч  

Наименование  
технологической зоны 

Сведения о фактическом и ожидаемом  
поступлении сточных вод 

за 2020 г. на период 2021÷2030гг. 

тыс. м3/год м3/сут тыс. м3/год м3/сут 

ОС №2 с. Курумоч 261,2 713,0 901,58 2470,08 

 

Согласно Генеральному плану, обеспечение водоотведением проекти-

руемой застройки площадок №№ 1, 2, 3, на западе за границей с. Курумоч бу-

дет осуществлено подключением к существующим сетям водоотведения се-

ла. 

На новых площадках строительства № 4 с. Курумоч, №№ 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 

6.1 п. Власть труда предлагается строительство водонепроницаемых выгре-

бов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на проектируемые 

ОС села Курумоч.  

 

Строительство системы централизованного водоотведения в населен-

ных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюко-

во не планируется. Сброс стоков будет осуществляется в надворные уборные 

и выгребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды будут вывозить-

ся специализированным автотранспортом и сливаться на проектируемые ка-

нализационные очистные сооружения села Курумоч. 

 

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведе-
ния (эксплуатационные и технологические зоны) 
 

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» является организацией, 

осуществляющей водоотведение в населённых пунктах сельского поселения 

Курумоч. Исходя из выводов, сделанных в подразделе 3.1.1 настоящей Схе-
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мы, на территории с.п. Курумоч определена одна эксплуатационная зона во-

доотведения – «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч». 

Исходя из выводов, сделанных в подразделе 3.1.3 настоящей Схемы, в 

границах территории городского поселения Осинки определена одна техно-

логическая зона водоотведения, которая останется на перспективу - техноло-

гическая зона водоотведения с. Курумоч. 

 

Для очистки дождевых и талых вод в с. Курумоч предусмотреть строи-

тельство очистных сооружений ливневой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод с территорий п. Власть труда, д/ж станция 

Курумоч и ж/д станция Мастрюково осуществляется с учётом существующей 

застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу 

места.  

 

 3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по го-
дам 
 

Согласно Генеральному плану, обеспечение водоотведением проекти-

руемой застройки площадок №№ 1, 2, 3, на западе за границей с. Курумоч бу-

дет осуществлено подключением к существующим сетям водоотведения се-

ла. 

На новых площадках строительства № 4 с. Курумоч, №№ 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 

6.1 п. Власть труда предлагается строительство водонепроницаемых выгре-

бов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на проектируемые 

канализационные очистные сооружения села Курумоч. 

Строительство системы централизованного водоотведения в населен-

ных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюко-

во не планируется. Сброс стоков будет осуществляется в надворные уборные 

и выгребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды будут вывозить-
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ся специализированным автотранспортом и сливаться на проектируемые ка-

нализационные очистные сооружения села Курумоч. 

Ввиду значительного увеличения населения сельского поселения Ку-

румоч для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологиче-

ской обстановки в селе Курумоч в дальнейшем необходимо строительство 

новых канализационных очистных сооружений. 

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных 

сооружений с.п. Курумоч представлены в таблице 3.3.3.1. 

Таблица 3.3.3.1 - Результаты расчета требуемой мощности канализационных 

очистных сооружений 

Наименование 
 параметра 

Единицы 
 измерений 

Расчетный срок 
(до 2030 г.) 
с. Курумоч 

Перспективная мощность ОС м3/сут 4000 
Поступление сточных вод от существующей за-
стройки 

м3/сут 713 

Потребность в перекачке сточных вод от новых 
потребителей 

м3/сут 333,26 

население м3/сут 313,2 
бюджетные организации м3/сут 20,06 

Максимальное суточное водоотведение м3/сут 1360,14 

Резерв (+) / дефицит (-) мощности % 66% 

 

Из расчётных данных, представленных в таблице 3.3.3.1, видно отсут-

ствие дефицита производственной мощности проектируемых канализацион-

ных очистных сооружений села Курумоч, при подключении новых абонентов 

перспективных площадок.  

На перспективу планируемые канализационные очистные сооружения 

села Курумоч, мощностью 4000 мᶾ/сут., будут принимать стоки всех насе-

ленных пунктов с.п. Курумоч. 
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3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов ра-
боты элементов централизованной системы водоотведения (насосных 
станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку 
сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и 
характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на 
очистку 

 

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, 

сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации работниками 

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» выполняется график планово-

предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направлен-

ных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и эконо-

мичной эксплуатации.  

Канализационные сети с.п. Курумоч эксплуатируются с 1966 г., поэто-

му образовавшиеся отложения значительно снижают пропускную способ-

ность, т.е. увеличивают их гидравлическое сопротивление. Зарастание кана-

лизационных сетей приводит к снижению скорости движения стоков. Гид-

равлический режим становиться всё менее устойчивым и требует отладки. 

Поэтому особое внимание нужно уделить реконструкции или замене канали-

зационных труб. 

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные 

насосные станции. Для перекачки сточных вод на территории с. Курумоч за-

действованы две насосные станции, степень износа оборудования которых 

составляет 70%. В насосных станциях установлены насосы типа СД 160/45 и 

НФ-4. Частотно-регулирующие преобразователи на КНС - отсутствуют. 

 
Удельный расход электрической энергии при транспортировке стоков 

на канализационные очистные сооружения ОС №2 села Курумоч представ-

лен в таблице 3.3.4.1. 
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Таблица 3.3.4.1 - Удельный расход электрической энергии при транспорти-

ровке стоков на канализационные ОС №2 с. Курумоч 

Наименование показателя Ед. изм. 
Период, год 

2018 2019 2020 

ОС №2 с. Курумоч 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт·ч /м3 1,15 1,16 1,21 

 

Ориентировочные планы расположения перспективных объектов за-

стройки и размещения канализационных сетей и сооружений системы водо-

отведения на момент развития с.п. Курумоч, приведены на рисунке 3.3.4.1. 
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Рисунок 3.3.4.1 - План расположения перспективных объектов застройки и размещения канализационных сетей и сооружений системы водоотведения села Курумоч 
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 3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных со-
оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия 

 

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения с. Курумоч представлен в пункте 3.3.3.  

В с. Курумоч запас мощности существующих очистных сооружений 

составляет 66%, дефицита в пропуске сточных вод не ожидается.  
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РАЗДЕЛ 3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые пока-
затели развития централизованной системы водоотведения 

 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Ку-

румоч на период до 2030 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водо-

снабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной 

политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение охраны здо-

ровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воз-

действия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных 

вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет 

развития централизованной системы водоотведения. 

Основными направлениями развития систем водоотведения являются: 

- достижение высокой надежности систем водоотведения; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- защита водных ресурсов от антропогенного воздействия; 

- формирование условий для жилищного строительства, путем созда-

ния и модернизации коммунальной инфраструктуры; 

- привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения яв-

ляются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 
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 постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани-

рования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

 - модернизация существующей системы водоотведения; 

- реконструкция самотечных и напорных канализационных трубопро-

водов в с. Курумоч, для повышения надежности и снижения количества отка-

зов системы; 

- выполнения капитального ремонта здания КНС №2 на очистных со-

оружениях и модернизация насосного оборудования; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребите-

лей перспективных площадок №1÷3 с. Курумоч; 

- строительств новых канализационных очистных сооружений на запа-

де за границей села Курумоч; 

- строительство сливной станции на западе за границей села Курумоч; 

- строительство очистных сооружений ливневой канализации на западе 

за границей села Курумоч; 

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности. 

Плановыми показателями системы водоотведения для комплексного 

развития инженерной инфраструктуры сельского поселения являются: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 



 154 

 3.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоот-
ведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 
мероприятий 

 

Проектные решения системы водоотведения с.п. Курумоч базируются 

на основе разработанного Генерального плана.  

На расчетный срок до 2030 года планируется произвести: 

1. Реконструкцию системы водоотведения в части замены изношенного 

устаревшего оборудования и трубопроводов с заменой старых труб на трубы 

из полимерных материалов в с. Курумоч. 

2. Проведение технического обследования объектов существующих 

централизованных систем канализации с. Курумоч. 

3. Капитальный ремонт здания действующей КНС №2 на очистных со-

оружениях с. Курумоч и замена фекальных насосов НФ-4 и CД 160/45 – 4 шт. 

на КНС №2; 

4. Строительство новых сетей водоотведения, протяженностью 1,9 км 

на новых площадках строительства №№ 1÷3, на западе за границей с. Куру-

моч. 

5. На западе за границей села Курумоч: 

- строительство новых канализационных очистных сооружений 

мощностью 4000 мᶾ/сут. на западе за границей села Курумоч;  

- строительство сливной станции в с. Курумоч мощностью не менее 

40 мᶾ/сут. на западе за границей села Курумоч; 

- строительство очистных сооружений ливневой канализации мощ-

ностью 250 мᶾ/сут. на западе за границей села Курумоч. 

Рекомендуется строительство водонепроницаемых выгребов на новых 

площадках строительства № 4 с. Курумоч, №№ 1÷6, 6.1 п. Власть труда, с 

последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на проектируемые кана-

лизационные очистные сооружения села Курумоч.  
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Строительство системы централизованного водоотведения в населен-

ных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюко-

во не планируется. Сброс стоков будет осуществляется в надворные уборные 

и выгребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды будут вывозить-

ся специализированным автотранспортом и сливаться на проектируемые ка-

нализационные очистные сооружения села Курумоч. 

 

3.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализа-
ции схем водоотведения 

 

Выполнение основных мероприятий обосновано следующими факто-

рами: 

- для мероприятий по перекладке ветхих сетей техническим обоснова-

нием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности 

водоотведения; 

- для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, по реконструк-

ции действующих трубопроводов, модернизации КНС техническим обосно-

ванием является создание технической возможности подключения дополни-

тельных нагрузок от объектов перспективного развития городского поселе-

ния; 

- для мероприятий, приводящих к экономии энергетических ресурсов, 

эксплуатационных расходов, реагентов, топлива техническим обоснованием 

является обеспечение доступности услуг водоотведения (снижение нагрузки 

на тариф); 

- для мероприятий по строительству сетей водоотведения техническим 

обоснованием является необходимость охвата услугами водоотведения всех 

вновь построенных объектов. 
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3.4.3.1 Обеспечение надежности водоотведения путем организации 
возможности перераспределения потоков сточных вод между технологиче-
скими зонами водоотведения 

 

Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зо-

нами водоотведения на территории с.п. Курумоч не планируется. 

 

3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях 
поселения, где оно отсутствует 
        

Строительство новых сетей водоотведения планируется на новых пло-

щадках строительства №№ 1÷3, на западе за границей с. Курумоч.  

На новых площадках строительства № 4 с. Курумоч, №№ 1÷6, 6.1 п. 

Власть труда строительство новых сетей водоотведения не планируется. Для 

новой застройки предусмотреть строительство водонепроницаемых выгребов 

с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на проектируемые ка-

нализационные очистные сооружения села Курумоч.  

Строительство системы централизованного водоотведения в населен-

ных пунктах п. Власть труда, д/ж станция Курумоч и ж/д станция Мастрюко-

во не планируется. Сброс стоков будет осуществляется в надворные уборные 

и выгребные ямы, откуда по мере накопления сточные воды будут вывозить-

ся специализированным автотранспортом и сливаться на проектируемые ка-

нализационные очистные сооружения села Курумоч. 

 

3.4.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 
вод на технические нужды 

 

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение 

сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические 

нужды в с.п. Курумоч не требуется. 
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 3.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлага-
емых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 
водоотведения 
 

Проектные решения системы водоотведения с.п. Курумоч базируются 

на основе разработанного Генерального плана с.п. Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории с.п. 

Курумоч предусматриваются следующие мероприятия: 

 

1. Реконструкция и строительство очистных сооружений бытовых 
сточных вод 

 
Предложения по реконструкции и строительству канализационных 

очистных сооружений приведены в таблице 3.4.4.1. 

Таблица 3.4.4.1 - Предложения по реконструкции и строительству канализа-

ционных очистных сооружений  

Наименование 
сооружения 

Вид работ 
Местоположение 

 (населённый 
пункт) 

Характеристика 
объекта 

(ориентировочная 
мощность) 

Функциональ-
ная зона 

Расчетный срок строительства до 2030 г. 

Канализационные 
очистные  

сооружения 
строительство 

на западе за гра-
ницей с. Курумоч 

4000 

уточнить на 
стадии рабо-
чего проекти-

рования 
Очистные  

сооружения  
ливневой  

канализации 

строительство 
на западе за гра-

ницей с. Курумоч 
250 

уточнить на 
стадии рабо-
чего проекти-

рования 

Сливная станция строительство 
на западе за гра-

ницей с. Курумоч 
40 

уточнить на 
стадии рабо-
чего проекти-

рования 
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2. Реконструкция и строительство канализационных сетей и соору-
жений 

 
Предложения по реконструкции и строительству канализационных се-

тей и сооружений системы водоотведения с.п. Курумоч приведены в таблице 

3.4.4.2.  

Таблица 3.4.4.2 – Предложения по реконструкции и строительству канализа-

ционных сетей и сооружений системы водоотведения с.п. Курумоч 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименование, 
вид ремонта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка, 

 мм 

Длина  
участка, 

м 

Расчетный срок строительства до 2030 г. 
с. Курумоч 

1.1 
Замена канализационного 
трубопровода по ул. Жигулев-
ская 

реконструкция ПЭ трубы Ø150 950 

1.2 
Замена канализационного 
трубопровода по ул. Мира 

реконструкция ПЭ трубы Ø150 950 

1.3 
Замена канализационного 
трубопровода по пр. Ленина 

реконструкция ПЭ трубы Ø300 1600 

2 
КНС №2 на территории 
очистных сооружений 

реконструкция - - - 

 

3.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и об автоматизированных системах управления режимами водоот-
ведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Курумоч показал, 

необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих техноло-

гий. 

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие по-

требление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы 

электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одно-

временно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы си-

стем водоотведения. 
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Основной задачей внедрения данной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от за-

данных условий. 

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следую-

щих целей: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия; 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических наруше-

ний и аварий; 

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологиче-

ского процесса; 

4. Сокращение времени: 

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штат-

ных и аварийных ситуациях; 

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования парамет-

ров всего технологического процесса; 

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в со-

ставе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алго-

ритмов управления; 

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные рабо-

ты. 
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 3.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых 
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснова-
ние 
 

На перспективу новые канализационные трубопроводы прокладывают-

ся вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в 

случае возникновения аварийных ситуаций.  

Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных кол-

лекторов является: 

• оптимально-минимальная длина участка предполагаемого строи-

тельства коллектора до существующей точки водоотведения; 

• использование особенностей рельефа местности с целью сокра-

щения объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов, 

с соблюдением необходимых уклонов; 

• малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами 

инженерной инфраструктуры. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

 

3.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения 

 
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с из-

менением № 1 от 26.06.2019 г. (Актуализация СНиП 2.04.03-85) определяет 

границы охранных зон от сооружений: 

- сооружения механической и биологической очистки с иловыми пло-

щадками для сброженных осадков производительностью – 5÷50 тыс. м³/сутки 

– 400 м. 

По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
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ний» с изменением №2 от 1.07.2017 г. (актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*) определяет минимальные расстояния, приведённые в таблице 

3.4.7.1. 

Таблица 3.4.7.1 - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений 

Описание 
сооружений 

Расстояние, м 
от напорной 
канализации 

от самотечной 
канализации 

до фундамента зданий и сооружений 5 3 
до фундамента ограждений, эстакад опор кон-
тактной связи 

3 1,5 

до бортового камня проезжей части улицы, 
укрепленной полосы обочины 

2 1,5 

до подошвы насыпи дороги 1 1 
до фундамента опор линии электропередачи до 
1 кВ 

1 1 

до фундамента опор линии электропередачи 
свыше 1 до 35 кВ 

2 2 

 

Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них 

организованы в соответствии со СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» с изменением № 1 от 26.06.2019 г. (Актуализация СНиП 

2.04.03-85) и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений» с изменением №2 от 1.07.2017 г. (актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Строительство централизованной системы бытовой канализации на 

перспективных площадках с.п. Курумоч является основным мероприятием 

по улучшению санитарного состояния территорий сельского поселения и 

охране окружающей природной среды. 

 
3.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизо-

ванной системы водоотведения 
 

Планируемые санитарно-защитные зоны размещения объектов центра-

лизованной системы водоотведения организованы в соответствии со СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с изменением № 
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1 от 26.06.2019 г. (Актуализация СНиП 2.04.03-85) и СП 42.13330.2016 «Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с 

изменением №2 от 1.07.2017 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 
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РАЗДЕЛ 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сниже-
нию сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на во-
дозаборные площади 

 

В настоящее время в с.п. Курумоч утвержденные планы по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади отсутствуют. 

 

Улучшение условий жизни населения с.п. Курумоч и улучшение эколо-

гической обстановки планируется обеспечить за счет: 

- реконструкции системы водоотведения в части замены изношенного 

устаревшего оборудования и трубопроводов с заменой старых труб на трубы 

из полимерных материалов; 

- проектирования и строительства новых канализационных очистных 

сооружений, взамен существующих, расположенных на западе за границей с. 

Курумоч; 

- капитального ремонта здания действующей КНС №2 на территории 

существующих очистных сооружений и модернизации насосного 

оборудования; 

- строительства новых сетей водоотведения на новых площадках 

строительства с. Курумоч; 

- строительства сливной станции на западе за границей с. Курумоч; 

- строительства очистных сооружений ливневой канализации на западе 

за границей с. Курумоч; 
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- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 

безотходных производств; 

- организации строительства отводящих сооружений и дамб 

обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения 

уровня грунтовых вод; 

- экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

- засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности 

потенциально плодородным и почвенным слоем; 

- выполнения инженерной защиты территории от затопления и 

подтопления в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 

«Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

(актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85) от 17.06.2017 г. 

 

 3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружаю-
щей среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

В настоящее время очистными сооружениями с. Курумоч не 

обеспечивается необходимый уровень очистки сточных вод, не производится 

обеззараживание, не производится производственно-лабораторный контроль 

над эффективностью очистки, нарушаются санитарные правила и нормы 

охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами. 

 

В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных 

вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, 

должны подвергаться обеззараживанию.  

Обеззараживание сточных вод следует организовывать на заключи-

тельном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от каче-

ства поступающего на обеззараживание стока. Основное значение имеет вид 
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и уровень микробного загрязнения, способ дезинфекции, доза, время контак-

та, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в 

зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение рН, 

температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие факторы.  

К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод 

в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолето-

вое облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабаты-

ваемые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-

облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термиче-

ский и другие способы.  

При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учиты-

вать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, 

медико-биологические последствия при дальнейшем использовании обезза-

раженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.  

Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагент-

ным способам. Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее про-

стым технологическим решением. В результате хлорирования возможно об-

разование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцеро-

генные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. 

Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает 

условия сброса в водоем, влияет на здоровье населения при водопользова-

нии. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают значи-

тельные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных 

биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное 

прекращение процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. 

Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззара-

женных хлором стоков перед их сбросом в водоемы.  

Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых 

штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорганизмов, что создает 

проблему при водоподготовке питьевой воды на водопроводных станциях.  
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Применение озона на крупных очистных станциях может быть целе-

сообразным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в 

основном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. 

Озон, как сильный окислитель, обеспечивает не только обеззараживание, но 

и при озонировании некоторых видов стоков (в зависимости от их состава) 

происходит улучшение органолептических свойств воды, а при озонирова-

нии других - возможно ухудшение физико-химических показателей.  

При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не со-

провождается образованием токсичных продуктов трансформации химиче-

ских соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвре-

живания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного 

действия также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. 

сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы. При 

обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репара-

ции (фотореактивации) под действием солнечного света микроорганизмов, 

поврежденных в процессе облучения.  

При строительстве и реконструкции централизованных систем водо-

отведения возможно также применение технологии нулевого сброса на про-

мышленных предприятиях. Система нулевого стока Краун позволяет исклю-

чить сброс сточных вод экстракционного завода. В системе нулевого стока, 

сточные воды концентрируются в специально сконструированной емкости 

под давлением, и преобразуется в пар под давлением 2.8 бара и возвращают-

ся в процесс.  

Сточная вода из шламовыпаривателя насосом подается в накопитель-

ную емкость сточных вод, куда дозируется раствор каустика для регулирова-

ния pH воды. Установленная в емкости мешалка обеспечивает равномерное 

перемешивание каустика. Из накопительной емкости вода насосом прокачи-

вается через дистиллятор с принудительной циркуляцией. Нагрев дистилля-

тора из коррозионностойкого материала осуществляется глухим паром, в ре-

зультате получаем перегретый пар низкого давления для подачи в тостер в 
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качестве острого пара. В зависимости от типа цеха, этот пар может состав-

лять от 75 до 100% объема острого пара, используемого в тостере. Оставшие-

ся сточные воды (обычно около 5-10 процентов от входящего потока) посто-

янно сливается в накопительную емкость концентрированной воды. Кроме 

того, большой объем воды возвращается назад в дистиллятор для обеспече-

ния высокой скорости расхода воды в трубках и предотвращения их засоре-

ния. Накопительная емкость концентрированной воды оборудована мешал-

кой для предотвращения образования осадка. Из данной емкости концентри-

рованная (грязная) вода насосом перекачивается в любое место внутри пред-

приятия, где она полностью используется. Это могут быть линии гранулиро-

вания шелухи или шрота, выгрузки шрота или сушки шрота.  

При соблюдении строительных норм и правил нормативно-

технической базы РФ новое строительство или реконструкция объектов цен-

трализованных систем водоотведения не приведет к воздействию на водный 

бассейн. 
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РАЗДЕЛ 3.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

В настоящее время существует множество методов и подходов к опре-

делению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется де-

тальное уточнение параметров строительства на основании изучения мест-

ных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни-

зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам 

проектов повторного применения для строительства объектов социальной и 

инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства 

для применения в 2021 г., изданным Министерством регионального развития 

РФ.  

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2021 

г. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-

вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-

гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке 

рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, 

с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, 
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базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования дого-

ворных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного 

и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс-

каний на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега-

ющей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Потребители сельского поселения Курумоч в настоящее время не под-

ключены к системе централизованного водоотведения, обустройство систем 

централизованного водоотведения в перспективе не планируется. Соответ-

ственно реконструкция и модернизация объектов централизованной системы 

водоотведения не предусматриваются. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

локальных очистных сооружений на площадках нового строительства с.п. 

Курумоч на каждом этапе развития, представлены в таблице 3.6.1. 
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Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство системы водоотведения с.п. Курумоч 

№ 
п/п 

 
 

  

Планируемые 
Мероприятия 

 
 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Расчетный срок строительства 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

1 

Проведение технического об-
следования централизованных 
систем водоотведения, соглас-
но Приказу Минстроя России 
от 05.08.2014 г. №437/пр 

100 - 100 - - - - - - - - 

2 

Реконструкция системы водо-
отведения с заменой старых 
труб на трубы из полимерных 
материалов в с. Курумоч: 

 

2.1 
- замена канализационного 
трубопровода по ул. Жигулев-
ская, Ø150 мм, L=0,95 км 

3610 - 20 50 70 220 350 500 670 740 990 

2.2 
- замена канализационного 
трубопровода по ул. Мира, 
Ø150 мм, L=0,95 км 

3610 - 15 55 60 200 350 450 550 700 1230 

2.3 
- замена канализационного 
трубопровода по пр. Ленина, 
Ø300 мм, L=1,6 км 

6080 - 50 150 190 250 500 600 900 1500 1940 

3 

Капитальный ремонт действу-
ющей КНС №2 на территории 
очистных сооружений с. Куру-
моч 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

4 
Замен фекальных насосов НФ-4 
и CД 160/45 – 4 шт. на КНС №2 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

5 
Строительство новых сетей во-
доотведения на новых площад-

7220 - 100 200 300 400 450 650 900 1000 3220 
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№ 
п/п 

 
 

  

Планируемые 
Мероприятия 

 
 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Расчетный срок строительства 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

ках строительства №№ 1÷3, на 
западе за границей с. Курумоч, 
L=1,9 км 

6 
Строительство ОС на западе за 
границей с. Курумоч, произво-
дительностью 4000 мᶾ/сут. 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

7 

Строительство очистных со-
оружений ливневой канализа-
ции на западе за границей с. 
Курумоч, производительностью 
250 мᶾ/сут. 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

8 

Строительство сливной стан-
ции на западе за границей с. 
Курумоч, производительностью 
40 мᶾ/сут. 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

9 

Строительство водонепроница-
емых выгребов на новых пло-
щадках строительства № 4 с. 
Курумоч, №№ 1÷6, 6.1 п. 
Власть труда 

по  
проекту 

- - - - - - - - - 
по  

проекту 

 ИТОГО: 20620 0 285 455 620 1070 1650 2200 3020 3940 7380 
Указанная стоимость является приблизительной и уточняется на стадии проектирования, в соответствии с техническим заданием. 
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РАЗДЕЛ 3.7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Плановые показатели деятельности организаций, осуществляющих во-

доотведение, предоставлены в таблице 3.7.1. 

Плановые показатели оценивались исходя из фактических параметров 

функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели очистки сточных вод; 

3) показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод; 

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 3.7.1 – Плановые показатели деятельности организации «МУП ЖКХ 

сельского поселения Курумоч» Волжского района в сфере водоотведения с.п. 

Курумоч 

Группа Плановые индикаторы 
Базовый 

показатель  
на 2020 г. 

Ожидаемый 
показатель  
на 2030 г. 

1. Показатели 
надежности и бес-
перебойности во-
доотведения 

1. Канализационные сети, нуждаю-
щиеся в замене (в км) 

3,5 0 

2. Удельное количество засоров на 
сетях канализации (шт./км) 

1,06 0 

3. Износ канализационных сетей (в 
процентах) 

70 0 

2. Показатели 
качества 
обслуживания 
абонентов 

1. Обеспеченность населения центра-
лизованным водоотведением (в про-
центах от численности всего населе-
ния сельского поселения) 

44,3 58,8 

3. Показатели ка-
чества очистки 
сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-
бытовых), пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объ-
еме сточных вод (в процентах) 

100 100 
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Группа Плановые индикаторы 
Базовый 

показатель  
на 2020 г. 

Ожидаемый 
показатель  
на 2030 г. 

3. Показатели ка-
чества очистки 
сточных вод 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-
бытовых), очищенных до норматив-
ных значений, в общем объеме сточ-
ных вод, пропущенных через очист-
ные сооружения (в процентах) 

0 100 

4. Показатели 
энергоэффективно-
сти и энергосбере-
жения 

1. Объем снижения потребления 
электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) 

- - 

5. Иные показатели 

1. Тариф на водоотведение, руб./мᶾ 39,56 - 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод  
(кВт ч/мᶾ) 

1,21 - 
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РАЗДЕЛ 3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

3.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных  
систем водоотведения 

 

На момент разработки актуализации схемы водоотведения в с.п. Курумоч 

не выявлено участков бесхозяйных канализационных сетей.  

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководство-

ваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.  

В соответствии со статьей 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизован-

ных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуа-

тации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осу-

ществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно 

присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхо-

зяйных объектов централизованных систем водоотведения или в случае, если га-

рантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоя-

щего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправ-

ления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до 

признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владе-

ние, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 

соответствии с гражданским законодательством.  

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установ-

ленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Пра-

вительством Российской Федерации. 
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Приложения 

Приложение №1 – Протоколы лабораторных испытаний питьевой воды 
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